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A, IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién:

Nombre Organismo de Inspeccion:

Nit. O i de |

Direccién domicilio:

Barranquilla, 14 de Diciembre de 2015 Dictamen Nm1L 02031
ASIK S.AS, Resolucion de Acreditacié 15-0IN-022
900.822.791-1
Carrera 53 # 55.57 Local 1, Barranquilla Telétono: (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacién Municiplo

Tipo de Serviclo: Publl:o:]

Direccién Calle 5 No. 56 - 109 Barrio o Sector

Conjunto residencial Ciudadela Distrital

RS s
cap.nstatada (vaosw) [ ase  Jrension iy o2 ] 3] wodewerminecion [ ams ]

C, IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. John Coronado Escorcia Mat. Pref. No. AT205-53336
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Responsable construccién Ing. John Coronado Escorcia Mat. Prof. No. AT205-53336
D. ASPECTOS EVALUADOS
TEna REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® Hl X
Disefio Anidlisis de Riesgo de Origen Eléctrico® <l X

3 Especifi Técnicas, Memorias de Calculo® M X

4 Matriculas P ionales de lificad. Sl X

5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO

6 Distancias Distancias de seguridad S| X

7 luminacion lluminacian que requiere dictamen de RETILAP NO

8 Accesibilidad a todos los dispositivos de prnl.-:clﬂn' 51 X

9 Fi to del corte atico de alir > H] X

10 Protecciones Seleccién de conductores® sl X

11 Seleccién de dispositivos de proteccién contra sobrecorrientes* H] X

12 Seleccién de dispositivos de proteccién contra sobretensiones ] X%

13 Evaluacién de nivel de riesgo” £ X

ira rayos

1 FISAescion CONVER (YL Implementacién de Ia proteccin NO

15 Continuldad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales® Sl X

16 Sistema de puesta a tierra Corrientas en el sistema de puesta a tierra® NO

17 Resistencia de puesta a tierra* Sl X

18 Identificacién de Tableros y Circuitos* H] X

19 Sefalizacd Identificacion de canalizaciones® NO

20 . Tdentificacion de conductores de fases, neutra y lerra® B X

21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefales H] X

22 del Proyecto Bl X

23 Documentacidn Final Plana(s) de lo construide H) X

24 Certificaciones de productos® H] x

25 Bomba centra incendios NO

26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales El X

27 Ejecucion de las conexiones® El X

28 Ensayos funcionales® ] X

29 Materiales acordes con las condiciones ambientales* st X

30 ot Proteccién contra arcos internos NO

31 | Prateccidn contra electrocucion por contacto directo” E] X

EF] Proteccién contra electrocucion por contacto indirecto® =] X

33 Resistencia de aislamiento® Sl X

34 Sisteras de emergencia NG

35 Sujecidn mecanica de elementos de la instalacion H] X
36 Ventilacion de eauipos si x

Nota: * [tems a verificar an instalaciones de vivienda y hos o
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccion comprendié la revisién de las Instalaciones eléctricas internas del Lote 25, MZ €-73 del Conjunto residencial Cludadel. Distrital, Villa Olimpica, ublicada en la direccién indicada. El alcance de la
inspeccién va desde el tablero de distribucién hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificacién a las instalaci | a la fecha de in ion serd resp: bilidad del o
de la instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccion: 2 de Diciembre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA EI P /‘
; /’ ,—,—-L .T —

Nombre Director Organlsmo de Inspecclén: Ing. Edwin Roman Arbelasz Mat. Prof, €L 20537819 Firma y Sells 2" : é;ﬁ__r_._,_
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Jair Gomer Martinez Mat. Prof,  AT205-59728 Flrma ),; (C:!‘ 1 D\' L] r/
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