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INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 900.822.791 -1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACIGN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 14 de Diciembre de 2015 Dictamen No, L 02108 ]
Nombre Organismo de Inspeccidn: ASIK 5.A.5, Resol de Acreditacié: 15-0IN-022

Nit. Organismo de Inspeccidn: 900.822.791-1

Direccién domicilio; Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquills Teléfono: (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacion  Munieiplo Galapa, Atlintica Direccidn Calle 6 No. 55 - 45 Barrio o Sector Conjunto residencial Ciudadela Distrital
PR st caal i Y

Tipo de Servicio: Puhu«:[j n.u«naul- Comercial ; mdmrth (ln-:l-l-‘ﬂan
Cop. nstaads (WAoW) [ vee Jramsion i) oo 2T 5] Ao determinacn

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. John Corenado Escorcia Mat. Prof. No. AT205-53336
Interventor (i lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
| Responsable construccién Ing. John Coronada Escorcia Mat. Prof. No. AT205-53336
D. ASPECTOS EVALUADOS
Ivem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
% Planos, Diagramas y Esquemas® Si X
2 Disaflo Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico” ] X
3 E fis Técnicas, h de Calculo® ] X
4 Matriculas Profesionales de personas calificadas H] X
[ Campos Valores de campos el o NO
6 Distancias Di: de seguridad S 3
7 lluminacidn lluminacién que requiere dictamen de RETILAP NO
8 Accesibilidad a todos los dispositivos de proteccion® S X
9 Funci del corte automatica de al . £ X
10 Pi Seleccion de conductores® S X
3 Seleccion de dispositivos de proteccian contra sobrecorrientes® S X
12 Seleccion de dispositivos de p ién contra sol E] X
13 Evaluacion de nivel de riesgo® E] X
7] Prateccién contra rayos - Tk - )
15 Continuidad de los cond; de tierra y o i ¥ S X
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO
17 Resistencia de puesta a tierra® ] X
18 identificacién de Tableros y Circuitos® Ll X
19 s |identificacion de iones® NO
20 Identificacién de conductores de fases, neutra y tierra® ] X
1 Diagramas, Esquemas, Avises y Sefales ] [
2 ™ del Proyecto sl X
3 Documentacidn Final Plano(s) de lo construide E] X
14 Certificaciones de productas*® B X
5 Bormba contra incendios NO
16 Compatibilidad 1€/mica de equipas y materiales Gl X
27 Fbﬂ:uciﬂn de las conexiones*® SI X
28 Ensayos funcionales® S X
39 | Materiales acordes con las Jicione: b sl X
30 oy Proteccidn contra arcos internos NO
ETY Proteccidn contra electrocucién por contacto directo” Sl X
32 Proteccidn contra elecirocucion por contacto Indirecin® Si X
33 Resistencia de aislamiento® E] X
34 Sistemas de emergencia NO
35 Sujecion 4 de el da la instalacid El X
36 Ventilacion de equipos E] X
Nota: * Ttems a verificar en instalach de ¥
£, OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccién comprendid la revisién de las Instalaciones eléctricas internas del Lote 8, MZ C-91 del Conjunto residencial Ciudadela Distrital, Villa Olimpica, ubicada en la direccién indicada, €1 alcance de la
inspeccién va desde el tablero de distribucidn hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de | serd b d del p
de la instalacidn y deberd ejecutarse de scuerde al RETIE. Fecha de Inspeccidn: 10 de Diciembre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
© e
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA |:| 3
—
e ——
Nombea Dicactor Organismo de Inspeccidn: Ing. Edwin Roman Arbelacs Mat. Prof,  cL205-37818 Firma y Sallo ==
/ BE
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Jair Gomez Martinet Mat. Prof.  AT205-59728 Firma A} ] !
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL Fw-Ol

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia
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