ACREDITADO

INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 900.822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTI N DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 19 de diciembre de 2015 Dictamen No, [ 02547 ]
[s] de | = ASIK 5.A.5. Resolucién de Acreditacié 15-0IN-022

Nit. Organismo de Inspeccion: 900.822.791-1

Direccién domicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACIGN ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacién  Municipio Sincelejo, Sucre Direccidn calle1H No24G 15 Barrio o Sector Conjunto Residencial Altos de la Sabana
- el

Tipo de Servicio: PuhllcoD Ruidenclll- C :I di ": [ E:neciol-ﬂpuD
Cop.inslada (cvAokW) [ 28 Jrensien ) s 2 [ 3] anode terminacen

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. Luis Enrique Romero Palacio Mat, Prof, No. AT 205-4987
Interventor (si lo hay) Ing. Juan Carlos Narvaez Mat. Prof. No. AT 205-88612
Responsable construccién Ing. Alexander De La Ossa Morales Mat. Prof. No. BL 205-4896

D. ASPECTOS EVALUADOS

Tem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y E] X
2 Disefio Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico® H X
3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® E X
4 Matriculas Profesionales de personas calificadas E] X
5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO - -
[ Distancias Distancias de seguridad NO = =
7 Nluminacién lluminacidn que requiere dictamen de RETILAP NO - =
8 Accesibil a todos los disposi de proteccién® E] X
9 Funci del corte de ali ion® 51 X
10 de conductores® £l X
11 Seleccion de dispositivos de proteccidn contra sobrecorrientes® Sl X
12 Seleccion de dispositivos de proteccion contra NO = -
13 =3 Evaluacion de nivel de riesgo® E] X
14 o ontr oo i R proieel 6] X
15 Continuidad de los conductores de tierra y sl X
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® ] X
17 ia de puesta a tierra® El X
18 Identificacién de Tableros y Circuitos® Sl X
19 ldentificacién de canalizaciones® B X
20 il identificacién de conductores de fases, neutr y tiarra® 51 X
21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefales El X
22 Memoria del Proyecta Sl X
23 Documentacién Final Planol(s) de lo construido E] X
24 Certificaciones de productos* L] X
25 Bomba contra incendios NO - -
26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales NO = -
27 Ejecucidn de las conexiones® Sl X
28 Ensayes funcionales® Sl X
29 Materiales acordes con las i » Si X
30 Otros Proteccién contra arcos internos. NO - -
31 Proteccidn contra electrocucion por contacto directa® Sl X
32 Proteccidn contra electrocucion por contacto indirecto” E] X
33 Resistencia de aislamiento® ] X
34 i de i NO - -
ES Sujecion mecanica de el de la NO = =
36 Ventilacion de equipos NO - -
Nota: * ltems a verificar en instalach de vivienda y fios comercios
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccién comprendid la revisién de las instalaciones eléctricas Internas del apartamento 404, Torre 2, Blogue 14 de la Manzana 3 del Conjunte Residencial Altos de la Sabana, ubicado en la dirsccién.
indicada. Desde la entrada del tablero de distribucidn hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminacién. Cualquier modifi a las i léctri a la fecha de inspeccién serd
bilidad del de la instal y deberd ej de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccién: 07 de noviembre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D /
Nembre Director Organismo de Inspeceién: Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat. Prof, €L 205-37819 Firma y Selio /
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Armando Jose Solorzano Dangond Mat. Prof. 2520523139
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL = Fcod01 J
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