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NIT 800.822.791 -1 DICTAMEN DE INSPECCIGN ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTC DEL RETIE

O DE INSPECCION

A, IDENTIFICACION DEL ORGANISM

Lugar y Fecha de expedicion: garranquilla, 21 de Diciembre de 2015 Dictamen No. 02957

o gl LGRRRINIET es

Nombre Organisma de Inspeccidn: ASIK 5.AS. Resolucién de Acreditacion: 15-0IN-022

Nit. Organismo de Inspeccion: 500.822.791-1

Direccion domicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacién  Municipio Barranquilla, Atldntico Direccion Carrera 9G No. 131 -30 Barrio o Sector £l Pueblito

Tipo de Servicio: PubUcuD Residencial - Comeruall:j Industrial |: Especial - TipoD
I coses B2 | 3] anodererminacén

LES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

C. IDENTIFICACIGN DE PROFESIONA

Disefiador Ing. Jhon Coronada Escorcia Mat. Prof. No. AT20S - 53336
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Interventor {si o hay) N/A Mat. Prof. No. N/A

Ing. Alexander dela Ossa Morales Mat. Prof. No. BL20S - 4896
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Responsable construccion

D. ASPECTOS EVALUADOS

n Blanos, Diagramas y Esquemas’ “
S Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico” “
3 | ’Espemﬁcacioncs Técricas, Memarias de Calculo” “
_a | Tiatriculas Profesionales de personas calificadas

Valores de campos electromagnéticos

-_—M Distancias de seguridad

n_w Tominacion que requiere dictamen de RETILAP

ccesibilidad a todos los dispositivos de proteccion®

A
Funcionamiento del corte automatico de aimentacién®

Protecciones Seleccién de conductores®

Selaccian de dispositivos de proteccién contra sobrecorrientes” -—

Seloccion de dispositivos de proteccién contra sobretensiones
“ Evaluacion de nivel de riesgo”

Proteccion contra rayos — =
[ 1a | Tmplementacion de la proteccion

m
Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equwgotencwales

15
orrientes en el sisterna de puesta a lierrd
Resistencia de puesta a tierra”

Tdentificacién de Tableros y Circuitos® ”—

sistema de puesta a lierra

|

sefalizacion

Memaoria del Proyecto

lanols) de lo construido
Certificaciones de productos®
Bomba contra incendios
Compatibilidad térmica de equipos’y materiales

Fjecucion de las conexiones”

Ensayos funcionales®

Materiales acordes con fas Condiciones ambientales®

Broteccion contra arcos internos
oteccién contra eleclrocucion por contacto directo”

Pr
Proteccion contra electrocucion por contacto indirecto®

Resistencia de aislamiento

Sistemas de emergencia
Sujecion mecdnica de lementas de [a Instalacion

Ventilacion de equipos
Nota: * [tems a verificar en nstalaciones de vivienda y pequefios comercios
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Documentacion Final
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E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta inspeccién comprendié la revisién de las instalaciones eléctricas internas del apartamente 104, Torre 1 del Conjunto residencial VIPA CARIBE VERDE, ubicado en I3 direccitn indicada. El alcance de la
inspeccion va desde bornes del tablero de distribucién hasta las salidas de uso final de iluminacion y tomacorrientes de 13 unidad residencial.Cualquier modificacian a las instalaciones eléctricas posterior 3 1a
fecha de inspeccion ser4 responsabilidad del propietario de [a instalacion y debera ejecutarse de acuerdo al RETIE.. fecha de Inspeccion: 28 de Octubre de 2015

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D

Nombre Director Organismo de Inspeccign: Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat, Prof. €L 208-37819 Firma y Sell
e PRI e sl

Nombre y Apellidos del inspectar: Ing. Gustave Therdn H Mat. Prof,  AT205-51687 Firma
- - —_

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL F-C:04-01

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 185 5803 Celular: 300 516 1066

email: comercial@asiksas.com.co ¢ Barranquilla - Colombia 02951
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