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INSPECCION Y CERTIFICACIONES -
NIT. 900.822791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIQ DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECOION ¥ VERIFICAQIGN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A IDENTIFICAQON DEL ORGANISMO DE INSPECOION

Lugar y Fecha de expedicidn: Barranquilla, 21 de Diciembre de 2015 Dictamen Na. | 03032 |
de Intpeccié ASIKSAS, Retolucidn de Acreditacidn: 15-0IN-022

it de Intpeccid 900.822.791-1

Direccidn domicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Tekéfono: {5)-3855803

8. IDENTIFICACION DE LA INSTALAOON ELECTRICA DE USO FINAL ORJETO DEL DICTAMEN

L 5 Munici Atlintico Direccién Carrers 9G No. 131 - 30 Barrio o Sector £l Pueblito

Tipo de Servicio: WE lhdd-ndd- Com«dolD lmiuurial:l Mml:’
cap. motanda povaorw) [ _ag0 Jremson () ool T3] woseromimecen a5 ]

C IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

DiseRador Ing. Jhon Coronado Escorcia Mat, Prof, No, AT205 - 53336
Interventor (si lo hay) NA Mat. Piaf. No. N/A
| Retoonssble construccidn Ing. Alexander de la Osss Morales Mat. firof. No BLIOS - 4806
D. ASPECTOS EVALUADOS
Tem REQUISITQ ESENCAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
Planot, Disgramat y Esquemer® £ X
Riatgo de Origen Eléctrica® i X
Hato f1pacificaciones Tacricas, M de Calcula® S X
0 iss Profesionsies de calficades ) x
Campor Valores de campos electromagneticos L]
Distancias Distancias de segurided 5 X
Tuminac Turm e requiere d de RETIAP )
Accesibilidad a todos los dispoutivos de proteccion® E] X
o del corte auts acion® ] X
10 Protecciones |Seleccidn de conductores® E] A
11 de proteccién conlra sebrecorrmentes” S0 X
12 Jeccion de dispositivas de contra 1obralentiones E] X
13 Evi St X
Ty Proteccin contra frayos - o
15 C sidad de lot cond de tierra y i i iabes® El X
16 Sistema de pusta a tierrs Corrientes en ol utiemas de pussia & terra® NO
17 Resistencia de puesla a tiera® F] X
T} idantificacion de Tableros y Circurtos £ X
19 sefalizacidn identificacidn de canalizaciones’ NO
20 ([dentificacidn de conductores de Tases, neutro y tierra? ] X
N Diagramas, Esquermas, Avisos y Sefales S X
] Memoria dei Proyecto S X
3 DBocumentacidn Final ) da lo construide £ X
4 Certificaciones de productos” ] X
5 Bomba contre incend — NO
Compatibilidad térmica de equipes y materiaies E] X
Emlﬁnduhnmﬂm' ] X
{Ensayos funcionales™ S X
29 Materiales scordes con lat condiciones amb - E] X
3 e ‘humﬂénmu-:nlhlm NO
Proteccién contra el o pos directo® S X
P i6n contra electrocucion por indirecto® S X
33 2 ge sislarmy g — 1] X
M S de Ak NO
35 Sujecién mecanica de elementos de la instalacion ] X
36 [Ventiacion de equipos £ X
Wota: ¥ Tiems s veriicar sn Tnsialacionss da vivienda y oq
E. ORSEAVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES
cmumw-mumummmmmmwmum.rm4ummmnmmwm,mmmuw.:mmm.tlmman
Inspeccion va desde bornes del tablero de distribucion hasta las salidas de uso final de ¥ de la unidad residencial. Cualquier modificacidn a las instal: elé »lafechal
de serd d del de la instal y daberd de acuerdo al RETIE.. Fecha de Inspeccién: 4 de Noviembra de 2015
[FRELACION DE ANDIOS
G. RESULTADO DE LA INSPECTON
RESULTADO; APROBADA - NO APROBADA D
Nombre Director Organismo de tnspeccidn: Ing. Edwin Aoman Arbelser Mat, Prof,  CL 20537818
——
¥ Apeilidos del d Ing. Gustavo Therdn H Mat Prof,  AT205-51697
—

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FiNAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.cam.co » Barranquilla - Colombia




