INSPECCION Y CERTIFICACIONES

e

ACREDITADO

OROAHISMO NACIOMAL DF
ACREDITACKON DE COLOMBIA

ISG;‘IEC 17020:2012

Tipo de Servicio:

e ]
Cap. Instalada (kVA o kW) Tensibn{k\f] [

stid:m:ill-

Comercial D

NIT. 900.822791 -1 15-01IN-022
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 21 de Diciembre de 2015 Dictamen No. 03049 ]
Nombre Organtsmo de & ASIK 5.A.5, Resolucién de Acreditacién; 15-0IN-022
Nit. Organismo de Inspeccidn: 900.822.791-1
Direccidn domicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803
8. IDENTIFICACIGN DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Localizacié , Atlintico Direccién Calle 93 No, 72- 71 Barrio @ Sector Villa Carolina

]

0,208/0,120

Fasesl 1 | 2 -

e
:

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel Mat. Prof. No. SN205-33991
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Responsable construccién Ing. Jairo Alonso Diaz Rangel Mat. Prof. No. SN205-33991
D. ASPECTOS EVALUADOS
ITEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® 51 X
it Bl 3
2 Disefio Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico® El X
3 Téenicas, de Calculo® Bl X
4 Matriculas les de calificadas St X
5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO
6 Distancias Di de idad E] X
7 [l que req i de RETILAP NO
[] Accesibilidad a todos los dispositivos de proteccion® E] X
9 del corte itico de all én* E] X
10 Protecciones Seleccidn de conductores* Sl X
11 Seleccidn de dispositivos de proteccion contra sobrecorrientes® Sl X
12 Seleccidn de dispositivos de proteccian contra sobretensiones SI X
13 Evaluacién de nivel de riesgo” E] X
14 5 i bl Implementacion de fa prateccion NO
15 C dad de los es de tierra y i les® sl X |
16 Sisterna de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra* NO |
17 Resistencia de puesta a tierra® sl X !
18 Identificacion de Tableros y Circuitos® =] X |
19 Identificacién de canalizaciones® NO |
20 [identificacian de conductores de fases, neutro y tierra® Sl X |
21 {Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales Si X
12 Memoria del Proyecto S X |
23 Documentacién Final Plano(s) de lo construido Sl X |
24 [Certificaciones de productos® 7 ] X |
25 Bomba contra incendios NO
26 C d térmica de equipos y materiales S X |
27 Ejecucién de las conexiones® S X |
28 |Ensayos funcionales* H] X
29 acordes con las condiciones ambientales* E] X
30 e Proteccién contra arcos internos. NO
31 Proteccién contra electrocucion por contacto directo® si X
32 contra el iGn por indirecto® E] X
33 Resistencia de aislamiento™ S X
34 Sistemas de emergencia NO |
35 Sujecién 4nica de el de la instal, 1 E] X ]
36 [Ventilacian de equipos s X |
Nota: * [tems a verificar en s de ¥ fios comercios |
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES l
Esta Inspeccién comprendid la revisién de las I Ié internas del ap: 323, Torre 6 del Conjunta residencial MIRADOR DEL PARQUE, ubicado en la dlmccl&ln Indicada. El alcance de la
inspeccidn va desde bornes del tablero de distribucién hasta las salidas de uso final de lluminacién y tomacorrientes de la unidad residencial.Cualquier modificacion a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha
de serd bilidad del p dels lacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE., Fecha de Inspeccién: 5 de Noviembre de 2015
F. RELACION DE ANEXOS 1
!
|
|
G. RESULTADO DE LA INSPECCION T
|
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D i .
| 2 e
] | .'___d__—
Director O de Are Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat. Prof.  CL 205-37819 Firma y Sello /fé:_; = 3
] \ |
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Gustavo Therdn H Mat. Prof.  AT205-51697 A

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co » Barranquilla - Colombia
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