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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

ACREDITADO

‘A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 22 de diciembre de 2015 Dictamen No.| 03112
bre O de Inspeccién: ASIKS.AS. Resolucién de Acreditacion: 15-0IN-022
Nit. Organismo de inspeccién: 900.822.791-1
Direccién domicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfona: (5)-3855803
B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
| lia, At Direccién Calle 98C # 3C-14 Barric o Sector Urbanizacidn Las Gardenias
Teodesarie: o] | il comicn]___] EmE . B
Cap intaaca (cvnokw) [ 23 Jrensien(w) ol 2 T 3]  anodeterminaci 2013
C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Disefiador Ing. Alexander De La Ossa Morales Mat. Prof. No. BL 205-4896
Interventor (si lo hay) Ing. Juan Carlos Narvaez Mat. Prof. No. AT 205-88612
Responsable construccién Ing. Alexander De La Ossa Morales Mat. Prof. No. BL 2054896
D. ASPECTOS EVALUADOS
Irem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® El X
2 isefi Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico® E] x
3 il Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® E] X
a icul i les de pe calificadas Sl X
5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO aa -
6 Distancias Distancias de seguridad NO = -
7 luminacién lluminacion que requiere dictamen de RETILAP NO - -
8 ibil a todos 105 dispositivos de proteccion” El X
9 Funci del corte atico de all on* G x
10 Protecciones Seleccion de conductores® Sl X
11 de di de in contra sob Y. S X
12 Seleccion de di itivos de p ién contra sob NO = =
13 P S Evaluacion de nivel de riesgo® H] X
1 i i 5n de Ia proteccion g X
15 Continuidad de los de tierra y iales™ SI X
Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra* 5l X
ia de puesta a tierra® Sl X
18 Identificacidn de Tableros y Circuitos* Sl X
9 Sefalizacion identificacion de canalizaciones* S1 X
0 Identificacion de conductores de fases, neutro y tierra* S X
21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefales Sl X
22 Memoria del Prn!gtn Sl X
23 Documentacién Final [Flanol(s] de Io construida ] X
24 Certificaciones de productos® 51 X
25 Bomba contra incendios NO i -
26 [Z d térmica de equipos y materiales NO - —
27 |Ejecucidn de las conexiones® Hi X
8 Ensayos funcionales* S X
29 Materiales acordes con las condici bientales® H] X
LB
30 Otros Proteccién contra arcos internos NO - -
31 Proteccion contra electrocucion por contacto directo® Si X
32 Proteccién contra electrocucion por contacto indirecto® 51 x
33 i ia de Hl X
34 de NO - =
5 Sujecion mecanica de el delai NO = 5
36 Ventilacion de equipos NO = -
Nota: = [tems a verificar en | de [
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccion comprendid la revisidn de las instalaci internas del Apar 103, Torre 2, Terraza 4 de la Urbanizacién Las Gardenias, ubicado en la direccién indicada. Desde |a entrada del
tablero de distribucién hasta las salidas elé de ientes e i Cualquier ifi alasi é ala fecha de serd d del p o de la)
y debera ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccién: 10 de diciembre de 2015
[F_RELACIGN DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D
Director Org: de Insp t Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat. Prof. €L 205-37819 Firma y Sello
|Nombre y Apellidos del inspector: Ing. Robert Gonzalez Mat. Prof.  AT205-58993 Firma
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL Fcoao1
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