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‘A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar vy Fecha de expedicién: arranquilla, 22 de diclembre de 2015 Dictamen No.

. el

Nombre Drganismo de Inspeccion: ASIK S.A.S. Resolucion de Acreditacion: 15-01IN-022

Nit. Organismo de Inspeccién: 900.822.791-1

(5)-3855803

Teléfono:

Direccion domicilio: Carrera 53 #5557 Loca! 1, Barranquilla

B. IDENTIFICACI()N DELA INSTALACI()N ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Barranquilla, Atlantico Direcclon Calle 98C # 3C-14 Barrio 0 Sector Urbanizacion Las Gardenias
s e eSS I i

Localizacion Municipio

Tipo de Servicio: Publicul:] Residenciat- Cnmer(ia\‘j lnduslria\g Especial - Tipa‘j
s R [ SR s s 2 1 3 | Anodeteminacién

C. IGENTIFICAClGN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. Alexander De La Ossa Morales Mat. Prof. No. BL 205-4896

Interventor (si lo hay) Ing. Juan Carlos Narvaez Mat, Prof. No. AT 205-88612

Responsable construccion Ing. Alexander De L3 Ossa Morales mat. Prof. No BL 205-4896

D. ASPECTOS EVALUADOS
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Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo®
Matriculas Profesionales de personas callficadas
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Continuidad de los canductores de tierra y cone “
Torrientes en el sistema de puestaa tierra* ”
Resistencia de puesta a tierra’ “

ldentificacion de Tableros y Circuitos”
Tdentificacion de canalizaciones®
dentificacion de conductores de fases, neutroy tierra®

1
Diagramas, Esquemas, Awisos ¥ Sefales

Sefalizacion

Memoria del Proyecto
planals) de lo construido

Certificaciones de productos’ Sl

Ensayos funcionales” “
25 condiciones ambientales® “

Materiales acordes con |
Proteccion contra arcos interncs
Otros

Proteccion contra electrocucion per contacto directo”

Protecciaon contra electrocucion por contacto indirecto®

Resistencia ge aislamienta” “
Sistemas de emergencia

Sujecion mecénica de elementos de la Tnstalacion m—
Ventiacon de equipos “

Nota: * ltems a verificar en instalaciones de vivienda y pequefios comercios

MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta inspeccion comprendid la revision de las instalaciones eléctricas internas del Apartamento 304, Torre 13, Terraza 4 de la Urbanizacion Las Gardenias, ubicado en la direccion indicada. Desde la entrada del
tablero de distribucién hasta 1as salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminacién. Cualquier modificacion a 1as instalaciones eléctricas posterior a la facha de inspeccién sera responsabilidad del propietario

de la instalacidn y deberd ejecutarse de scuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccién: 15de diciembre de 2015

G. RESULTADO DE LA INSPECC

RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D

Nombre Director Organismo de Inspeccion: ing. Edwin Roman Arpelaez Mat Prof.  Ci205-37819 Firmay Sello
fa -

Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. lair Gomez Martinez Mat, Prof.  AT205-59728 Firma
et S,

I . - e

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

/ SRR O B I

comercial@asiksas.com.co ® Barranquilla - Colombia

ON A

OMAL DF.
ACRECATACION OF COLOMBA

DO

&

03322

l



