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ORGANISMO NACIONAL DE
CRENTACKSN DF COLOMBIA

REPUSBLICA DE COLOMBIA

S INSPECCION Y CERTIFICACIONES MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA
NIT 900822791 - 1 DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A, IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion: Barranguilla, 22 de diciembre de 2015 Dictamen No.

ASIK S.AS. Resolucién de Acreditacion: 15-0IN-022

Nombre Organismo de Inspeccién:

900.822.791-1

Nit. Organismo de Inspeccion:
(5)-3855803

Teléfono:

Carrera 53 #55-57 Local 1, Barranguilla

Direccion domicilio:

8. IDENTIFICACION DE LA |NSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Urbanizacién Las Gardenias

Localizacién Municipio Barranquilla, Atlantico Direccion Calle 98C # 3C-14 Barrio o Sector

Tipo de Servicio: Pubh:o[: Residenc|a|- Cmner(inLE] lndusuia\g tspecial - Tipo
A LB o [N oo 2 | 3 | Aodereminedin

c. IDENTIFICACI(f)N DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

]

Ing. Alexander De La Ossa Morales mat, Prof. No. 8L 205-4896

Disefiador

Interventer (silo hay) Ing. Juan Carlos Narvael Mat, Prof. No. AT 205-88612

Mat. Prof. No. BL 205-4896

Responsable construccian Ing. Alexander De La Ossa Morales

0. ASPECTOS EVALUADOS

Planos, Diagramas y Esquemas
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2 | Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico® “
“ Especificaciones Téenicas, Memorias de Calculo” ‘—
[ a | Watriculas Profesionales de personas calificadas “
s | Valores de campos electromagnéticos —_
Distancias de seguridad

Tluminacion que requiere dictamen de RETILAP
Accesibilidad a todos los dispos!
Cionamiento del carte automatico de @
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Resistencia de puesta a tierra

ontinuidad de los conductares de tierra y cone
Corrientes en el sistema de puesta 3 tierra®

i

Tdentificacion de Tablerosy Circuitos®

|

Memaria del Proyecto
Planacls) de lo construido
Certilicaciones de productos®

\

Diagramas, Esquemas.AvisosvSeﬁales “

|

Bomba contra incendios

Compatibiigad termica de equiposy materiales —_
Ejecucion de las conexiones” “
Ensayos funcionales” -_
TAateriales acordes con las condiciones ambientales’ ”
Proteccion contra arcos internos __

Proteccion contra electrocucion pof Contacto directo”
Proteccion contra electrocucion por contacto Indirecte®
Resistencia de aislamiento”

Sistems de emergenc W |

Sujecion mecanica Je elementos de |3 instalacion
ilacio quipos
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erificar en instalaciones de vivienda y pequeiios comercios

CIAS ESPECIALES

E£3sta inspeccion comprendid la revision de las instalaciones eléctricas internas del Apartamento 102, Torre 17, Terraza 4 de 3 Urbanizacién Las Gardenias, ubicado en la direccion indicada, Desde la entrada del
tablero de distribucién hasta |as salidas eléctricas de tomacorrientes € iluminacion. Cualquier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a [a fecha de inspeccion serd responsabilidad del propietario

de la instalacion ¥ debera ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccion: 16 de diciembre de 2015

G. RESULTADO DE LA INSPECC

RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D

Nembre Directar Qrganismo de Inspeccion: Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat, Prof.  CL205-37819 Firma y Sello
t__‘_(__‘_‘______—‘____ BT

Ing. Robert Gonzalez Mat. Praf.  AT205-58993 Firma
o pee

. -

Nombre y Apellidos del Inspector:

O FINAL

DICTAMEN DE INSPECCION PARA US

Cra. 53No.55-97 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
email: comercial@asiksas.com.Co Barranquilla- Colombia



