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INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 800,822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

‘A, IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicidn:

Nombre Organismo de Inspeccién:

Nit. Organismo de Inspeccion:

Direccién domicilio:

Barranquilla, 23 de Diclembre de 2015 Dictaman No.

ASIKSAS. Resolucién de Acreditacién:
900.822.791-1

Carrera 53 #5557 Local 1, Barranquilla Teléfono

03633

{

15-0IN-022

(5])-3855803

8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE WSO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

{auaanse 1o Barranquilla, Atidntico Direccién Calle 91 # 46 - B0 Barrio o Sector Conjunie residencial MILAN 2
Tipo de Servicio: wuknzl nmw- com.m.JI:] mduserst| | special-Tioo[ |
st [ e e L] teserwmivssen [
. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Diseflador Ing. Eufredo Martinez Mufioz Mat. Prof. No. AT205-07705
Interventor (i lo hay) N/A Mat. Prof, No. N/A
Responsable construccién Ing. Eufredo Martinez Mufot Mat_ Prof. No. AT205-07705
D, ASPECTOS EVALUADOS
TEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
Planos, Diagramas y Esquemas® Sl X
3 ‘Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico® El x
Disefio Técnicas, Memorlas de Calculo® St X
] Matriculas P de lificed £ X
5 Campos Valores de campas electromagnéticos NO
6 Distancias Distancias de seguridad Sl X
7 luminacién luminacion que requiere di de RETILAP NO
8 Accesibilidad a todos los dispositivs de En* ] X
9 Func del corte automatico oe allmentacion” 51 X
10 Protecciones Seleccion de conductores® St X
11 leccién de dispositivos de ion contra i 5 X
12 Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobretensiones st X
- = —_—
el W ;
15 C dad de los condL de lierra y quip les* £ X
16 Sistemna de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO
17 Resistencia de puesta a tierra® E] X
18 Tdentificacion de Tableros y Circuitos Si X
19 ek Identificacion de li * NO
20 (identificacion de d de fases, neutro y tierra®™ El X
21 Avisas y Seflales El X
22 Memoria del Proyecto El [
23 Documentacion Final Plano(s) de lo construido Sl x
24 [Certificaciones de productos” El X
25 Bomba contra incendios NO
6 [Compatibilidad térmica de equipos y materiales 5 X
£ 27 Ejecucitn de las conexiones™ ] X
28 Ensayos funcionales® H] X
29 [Materiales acordes con las ] X
30 oo, Proteccian contra arcos intemeos NO
31 P ion contrs el ian por directo® H X
32 Proteccion contra electrocucién por contacto ¥ sl X
33 de 5 %
34 Sistemas de emergencia NO
15 (Sujecién mecanica de els de la instalacion St X
36 [ Ventilacién de equipos S X
Nota: * ftams a verificar en instalaciones de vivienda y pequefios comerdos
E CIONCS, MODINICA Y ADVERTENCIAS 5 PECIALES

Internas del

Esta inspeccidn comprandid la revision de las

201 del Conjunto residencial MILAN 2, ubicado en la direccién indicada, El alcance de la inspeccidn va desde bornes
del tablero de distribucién hasta las salidas de uso final de lluminacién y tamacorrientes de la unidad residencial.Cualouier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion serd

P del pi io de la ¥ deberd de acuerdo al RETIE.. Fecha de Inspeccidn: 13 de Nowiembre de 2015
F. RELAQON DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D
bre Director O de ié Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat. Prof. €1 205-37819 Firma y Sello /
e,
Nombre y Apellidos del Ing. Gustavo Therdn H Mat, Prof.  AT205-51687 1

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono; 385 5603 Celular;: 300 516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co - Barranquilla - Colombia




