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ACREDITADO

INSPECCION Y CERTIFICACION ES
NIT. 800.822791 - 1
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECOON Y VERIFICACKON DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE
A. IDENTIFICACION DEL DE INSPECCION
Lugar v Fecha de é Barranquilla, 23 de Diciembre de 2015 Dictamen Ne‘I 03642 I
Nombre O de ASIK S.AS. Resolucion de Acreditacién: 15-0IN-022
Nit. Organi del id 900.822.791-1
Direccién domicilio: Carrera 53 W 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803
B, IDENTIFICACION DE LA INSTALACKON ELECTRICA DE USO FINAL DBJETO DEL DICTAMEN
et S Barranquilla, Atléntico Direccién Calle 91 # 46 - 80 Barrio o Sector Conjunto residencial MILAN 2
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C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COM

PETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefador

Ing. Eufredo Martinez Mufioz Mat, Prof. No.

AT205-07705

Interventor (sl lo hay)

N/A Mat. Prof. No.

N/A

Responsable construccién

Ing. Eufredo Martinez Mufior Mat. Prof. No.

AT205-07705

D. ASPECTOS EVALUADOS

REQUISITO ESENCIAL

ASPECTO A EVALUAR

NO CUMPLE

Planos, Dia

¥
Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico®
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Campos

Valores de campos electromagnéticos
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Proteccién contra rayos

Enlumén d! mwl de mqn‘

Sistema de puesta a tierra
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Cofrientes en el sistema de puesta a tierra®

Resistencla de puesta a tierra®
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Diagramas, E Avisos y Seflales

Documentacién Final

Memoria del Proyecto

Plano(s) de lo construido

Certificaciones de productos®
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Bomba contra incendios

e

Compatibilidad térmica de equipos y materiales

Jecucidn de las conexiones®
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Ensayos funcionales®
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Proteccién conlra arcos internos

| Proteccién contra electrocucidn por contacto directo®
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Proteccin contra electrocucion por contacta indirecto®
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» MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta inspeccién comprendid Ia revisidn de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 402 del Conjunto residencial MILAN 2, ubicado en la direccién indicada, El alcance de la inspeccion va desde bomes|
del tablero de distribucién hasts las salidas de uso final de lluminacidn y tomacorrientes de la unidad residencial.Cualquier modificacion a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion serd

Nombre Director Organismo de Inspeccion;

Nombre v Apellidos del Inspector:

bilidad del propietario de la instalacién y deberd de acuerdo al RETIE., fecha de Inspeccién: 14 de Noviembre de 2015
F. Ri N DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECION
RESULTADO: APROBADA >

Ing. Edwin Roman Arbelaez

NO APROBADA D

Mat. Prof. €L 205-37819

Ing. Gustavo Therdn H Mat, Prof.  AT205-51697
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DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

F-C-04-01

Cra. 53 No. 55 -57 Oficina 1

Teléfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066

e-mail' comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia
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