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INSPECCION Y CERTIFICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

Direccién domicilio

I TOERTIFICACION DEL DRGANISMO DE INSPECCION _
Lugar y Fecha de expedicion Barranquilla, 24 de Diciembre de 2015 Oietamen No.[ 03681
Nombre Organismo de Inspeccidn ASIK 5.AS. Resolucidn de Acreditacion: 15-0IN-022
Nit, Drganismo de Inspeccion; 500,822.791-1

Cra 53 No. 55 - 57, Local 01 Teléfono: (5) 3855803

8. IDENTIFICACION SUBESTACIONES OBJETO DEL DICTAMEN

Tipo de proceso asociado:
Tipo de Subestacion:

Tipo de Instalacién:

i
B
Industrial [j

Transtormacion D
Comercial -

e
AT 0 EAT D
Residencial D

MT-Poste

MT-Padestal D
Uso General D

Usa Final

o I 2015

Cap. Instalada (kVA o kW) i 400 J Tension (kV) 13,2 /0,480 - 0,277 Mo Transformadores E Afo de
€. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA SUBESTACION
Disefiador ingeniero Alexander Mufiot Castro Mat, Prof. No AT 205-60992
interventor {si o hay) NfA Mat. Prof. No. NfA
Responsable construccion ingeniero Alesander Mufior Castro Mat. Prof. No AT 205-60992
D. ASPECTOS EVALUADOS
ITEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
% Flancs, Diagramas y Esquemas £ 3
F] P Analisis de Riesgo de Origen Electrico Sl X
3 Speciicaciones 16cnicas, Memorias de Calculo El X
[ (Matriculas Profesionales oe persanas calificadas E] X
5 Campos. Vaiores 0% campos electromagnaticos en areas de trabaje permanente NO
[ [Distancias e seguridad Si X
7 Destancias Barreras de Accesc NO
3 Encerramuento de equipos (mallas, cuartos, bovedas) NO
9 Accenblidad a 1odos los dspositivos de contral y proteccion | X
10 Dnspomwmdrkcuonammrmm i 3
11 Praticcionsd Seleccion de conductores X
12 de de contra sobrecorrientes sl X
13 Tiempo de respuesla de protecciones para Gespeit Oe lailas 51 X
14 [Seieccion de disp ‘proteccien contra 51 X
15 Evaluacion de nivel de riesga NO
16 CONLIa rayos I me nae I3 mbﬂ NO
17 Co dad de los o e tierra y equipotenciales 8l X
18 Cornentes en el sistema de puesta a tierra NO
15 Tquipotencialidad ] X
3 SRR pae . T Resistencia ¢ puesta 3 Uera ] %
21 Calculo de tension de contacto, de paso y translenda 1 X
21 Vericacion de Tenuan de contaclo, de paso y Lransferida NO
23 Tdentilicacion 0 circultos, conductores de neulro y Lierras Si X
FT sefalizacion de Campe Diagramas, Esquemas, Avisos y Seflales de Seguridad NO
B |Mimicos NO
5 Memoria del Froyecto Gl X
7 Documentacion Final Flanols) de lo construido £l
8 Certificaciones de producto &1 X
29 Enclavamientos NO
an Ensayos dielectricos St X
31 mi y herrajes 5l 3
iz Ci Tbihdlad 18rmica de equipos y materiales 1 X
13 Ejecucion de |as conexiones S X
34 Ensayos luncionales NO
35 Materiales acordes con las condiciones amiientales 51 X
36 Otrot Mmlilf : S X
37 [Proteccion contra $rcos internos NO
38 Proteccidn CONLra elecirooucion por contacto dwecto NO
19 [Proteccion contra electrocucion por contacto indiécto NO
40 [Resistencia de aislamiento NO
41 Sistemna contra incendios NO
42 po idad al fuego de ial S X
43 Sujecion mecanica de de la instalacion (] X
aa Ventilacion de equipos NO

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Tel
e-mail: comercial@asiksas.com.co *

€. DBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

VA marca TESLA de serie 2280415, Cualguier modificacion 3 las instalaciones
| nspeccién fue sjecutada el dia 21 de Noviembre de 2015.

Esta inspeccian comprendid la subestacion tipe interior para la alimentacion de Cummins Norte de Colombia, ubicado en 13 Averida circun
eléctricas posterior a la fecha de inspeccion serd responsabilidad del propietario de 13

walar Calle 110 N° 4 - 76 Barranquilla, Atlantico, compuesta por 1 transformador de 400|
instalacion y deberd ejecutarse de acuerdo ai RETIE. Estal

7. RELACION DE ANEXDS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO:

nomibre Director Téonico Drganvsme de Inspeccite

APROBADA - NO APROBADA {j
Ing. Karen Rodrigue: R. Mat, Prot AT 205 - 56924
Pl in o

Mombre y Apellidos del Inspector. Ing. Gustavo Therdn H.

mat. Prof.

AT 208 - 51697
—

Firma y palla
o
Firma

|DICTAMEN DE INSPECCION PARA SUBESTACIONES

www.asiksas.co

éfono: 385 5803 Celular: 300 516 1066
Barranquilla - Colombia




