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INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 900.822.791 - 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A, IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicién: Barranquilla, 30 de diclembre de 2015 Dictamen No. 03814 I
Nombre Organismo de Inspeceién: ASIKS.AS. Resolucidn de Acreditacion: 15-0IN-022

Nit. Organismo de Inspeccidn: 900.822.791-1

Direccién domicilio: Carrera 53 # 55-57 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacion  Municipio Barranquilla, Atlintico Direccién Calle 98C # 2D-138 Barrio o Sector Urbanizacion Las Gardenlas

Tipo de Servicio: Publ'm:I:| Residencial - CDmen:i:}D Indust ﬁalD Especial - ﬁpo:]
cop.nstataca fevaokw) [ 2s  Jrensiontn roses 2 T3] asode terminacien

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. Alexander De La Ossa Morales Mat. Prof. No. BL 205-4896
Interventor (si lo hay) Ing. Juan Carlos Narvaez . Mat. Prof. No. AT 205-88612
Responsable construccion Ing. Alexander De La Ossa Morales Mat. Prof. No. BL 205-4896

D. ASPECTOS EVALUADOS

f1em REQUISITO ESENCIAL I_ ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE

1 Planos, Diags [ W Sl X

2 i Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico® E X

3 Disefio Especificaciones Tenicas, Memorias de Calculo™ 5] X

4 Matriculas P i de personas calificadas 51 %

5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO - -

3 Distancias Distancias de seguridad NO == -

7 que requiere dictamen de RETILAP NO - -

8 A b d a todos los dispositivos de proteccion® Sl %

g Funci i del corte atico de ali ion® Sl X

10 Protecciones Seleccidn de conductores® s X

1 leccid dispositivos de p ién contra sobrecorrientes® H X

12 Seleccion de di de pr i6n contra sob NO = -

13 Evaluacién de nivel de riesgo” st X

e Proteccidn contra rayos - YT - & =

15 Continuidad de los ] de tierra y i i iales* Si X

16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® SI X

17 ia de puesta a tierra* H X

18 identificacion de Tableros y Circuitos® H X

19 Identificacion de canalizaciones® Si X

20 sefiaksncion Identificacién de es de fases, neutro y tierra® i 3

21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales H X

22 Memoria del Proyecto Hi X

23 Documentacion Final Plano(s) de lo construido Sl X

24 Certificaciones de productos® H] %

25 Bomba contra incendios NO - -

26 Compatibilidad térmica de equipos y materiales NO - e

27 Ejecucion de las conexiones* sl X

28 Ensayos funcionales® Si X

29 Materiales acordes con las condiciones ambientales® ] X

30 Otros Proteccion contra arcos internos NO = -

31 Proteccion contra electrocucion por contacto directo® Si X

32 P contra por indirecto® 51 X

33 Resistencia de aislamiento® sl X

34 Sistemas de emergencia NO s =

35 jeci de de la instalacién NO o =

36 Ventilacion de equipos NO 25 =

Nota: * ltems a verificar en instalac de vivienda y i i
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccién comprendio la revision de las instalaciones eléctricas internas del Apartamento 404, Torre 6, Terraza 6 de la Urbanizacién Las Gardenias, ubicado en la direccion indicada. Desde la entrada del
tablero de distribucion hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminacion. Cualquier modificacion a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccién serd responsabilidad del propietario de
la instalacion y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccion: 23 de diciembre de 2015
[F- RELACIGN DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D e i
e

bre Director O i de dn: Ing. Edwin Roman Arbelaez Mat. Prof. €L 205-37819 Firma y Sello %‘
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Nivaldo Bolafio Sénchez Mat, Prof,  AT205-83252 Firma
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL rcopfon J
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