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DICTAN EN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion: Barranquilla, 02 de Febrero de 2015 Dictamen No. 05283
Nombre Organismo de Inspeccién: ASIKS.AS. Resaclucion de Acreditacion: 15-01N-022
Nit. Organismo de Inspeccién: !I‘gﬂ.B]ZJ?l-l e . ot

Direccién domicilio: Carrera 53 # 5! 57 Local 1, Barranquilla Teléfeno: (5)-3855803

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBIETO 7 L DICTAMEN

Localizacién  Municipio Plato, Magdalena " Direccién Calle 12, Carrera 13 Barrio o Sector duan KRl

Tipo de Servicio: P"bhwl:l Resider c-al- Comercial Induilriall:I Especial - Tian
Cap. Instalada (kVA o kW) Tensién (kv) 0,12 773 Fases 2 Afo de terminacion

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

DiseRador Ing. Edwin Al ¢ rto Perpifian Ortega Maj. Prof. No. BL205-35233
Interventor (silo hay] N/A Mat. Prof. No. N/A
Responsable construccién Ing. Edwin All:¢ rto Perpifian Ortega Mat. Prof. No. BL205-35233

0. ASPECTOS EVALUADOS

iTEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquu-x'a_s' Sl X
Disefio Andlisis de Riesgo de Origer Eléctrico® S1 X
3 Especificaciones Técnicas, hizmarias de Calculo® H] X
» 4 Matriculas Profesionales de 1 2rsonas calificad S Si X
5 Campos Valores de campos electron 1znéticos NO
6 Distancias Distancias de seguridad Sl X
7 lHluminacion fluminacion que requiere dictimen de RETILAP NO
8 Accesibilidad a todos los di¢, sitivos de proteccion® Sl X
9 Funcionamiento del corte a 1omatico de alimentacidn® sl X
10 Pr Seleccian de cond es* ¢ sl X
11 Seleccion de dispositivos de sroteccién contra sobrecorrientes® Sl X
12 Seleccion de dispositivos de oroteccion contra sobretensiones Si X
13 : |Evaluacién de nivel de riesg * Si X
Proteccion contra rayos = £
14 Implementacion de la prote cién NO
15 Continuidad de los conduct: 1es de tierra y conexiones eguipotenciales® Sl X
16 Sistema de puesta a terra Corrientes en el sistema de ;-lesh a tierra® NO
17 Resistencia de puesta a tierra® Bl X
18 Identificacian de Tableros y Circuitos* R S Si X
19 Sealizacion Identificacion de canalizaci w es® NO
20 Identificacion de conductore. de fases, neutro y tierra® £l X
21 Diagramas, Esquemas, Aviso: y Sefiales Ell x
22 Memoria del Proyecto E] X
23 Documentacion Final Plano(s) de lo construido Si X
24 Certificaciones de productcs S X
2% Bomba contra incendios NO
26 Compatibilidad térmica de 't uipos y materiales H X
27 Ejecucion de las conexione: * Sl X
28 Ensayos funcionales* H X
29 Materiales acordes con las ¢ ndiciones ambi les® Hi X
[ B [Proteccién contra arcos int 1nos NO
31 Proteccion contra electrocy « 6n por contacto directo* ] X
32 [Proteccion contra electrocu': on por contacto indirecto® ] X
33 Resistencia de aislamiento’ si X
34 Sistemas de emergencia NO
35 Sujecién mecinica de elem 1 tos de la instalacién H] X
36 Ventilacion de equipos ] X
Nota: " lems a verificar en i laciones de vivienda y i i

£. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES ¥ ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta inspeccién comprendid la revisién de las instalaciones eléctricas interras de la Casa 10, MZ 8 de la Urbanizacion Juan XXIll, ubicada en la direccion indicada. El alcance de la inspeccion va desde bornes del
tablero de distribucion hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualguicr modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion sera responsabilidad del propietario de la instalacion y|
debera ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccion: 16 de Enero e 2016

F. RELACION DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

1
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D

Nombre Director Organismo de Inspeccion: Ing. E¢* /s Roman Arbelaez Mat. Prof.  CL 205-37819
bre y Apellidos del Inspector: Ing. | 1ren Rodriguez Mat. Prof. AT 205-56924
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USG FINAL F-C-04-01
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