INSPECCION Y CERTIFICACIONES

NIT. 900.822.791 - 1

REPUBLICA DE CULOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OICTAME " DE INSPECCION Y VERIFICACIGN DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

C

ACREDITADO

ONAC

ORGANIZMS HACKIMAL DE
ACREDITACISN L COLOMBIA

ISO/IEC 17020:2012
15-0OIN-022

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Localizacian

Tipo de Servicio:

Municipio

Publico I—__,

Pireccion

Barrio o Sector

Lugar y Fecha de expedicidn: Barranquilla, 2 de Febrero de 2015 Dictamen No. 05337 ]
Nombre O de i ASIKSAS. Resolucion de Acreditacian: 15-0IN-022 2 B
Nit. Organismo de Inspeccion: 901:,.322.791-1
Direccién domicilio: Carrera 53 4 55‘ 7 Local 1, Barranquilla Teléfono: (5)-3855803
8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECIRICA DE USO FINAL OBIETO DEL DICTAMEN = =5

Plato, Magda.ena Calle 12, Carrera 13 Juan XX

Residencis! -

Comercial -;J
Cap. Instalada (kVA o kw) B Tension (kV) 0,12 Fasss-w_l 3

Induslrlai.:l

Especial - Tipo

Afio de terminacién [_‘ 2015

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE L8 (NSTALACION

Disefiador Ing. Edwin Albertc Perpifian Ortega Mat. Prof. No. BL205-35233
Interventor (si lo hay) A Mat. Prof. No. A
Responsable construccion Ing. Edwin Alber:c Perpiiian Ortega Mat. Prof. No. BL205-35233
D. ASPECTOS EVALUADOS
ITEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE

1 Planos, Diagramas y Esquemas’ B X

2 Bans Analisis de Riesgo de Origen Ele:trico® S| X

3 Especificaciones Técnicas, Mericrias de Calculo® Hi X ]

4 Matriculas Profesionales de personas calificadas S X

5 Campos. Valores de campos electromagn Hicos T e NO

3 Distancias Distancias de seguridad & H] X

7 lluminacion lluminacion que requiere dictamen de RETILAP NO

8 Accesibilidad a todos los dispc.itivos de proteccion® St X
== ] Funcionamiento del corte aute.iv dtico de alimentacion® si X

10 Protecciones [Seleccisn de conductores® El X

11 Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobrecorrientes® S X

12 Seleccion de dispositivos de pr;reccion contra sobretensiones SI X ]

13 Brolicabnrarara PR Evaluacién de nivel de riesgo® : 51 X

14 Iraplementacion de la proteccisr NO

15 Continuidad de los conductores fe tierra y conexiones equipotenciales* Sl X

16 Sisterna de puesta a tierra Corrientes en el sistema de pu}-;:a atierra® NO

17 Resistencia de puesta a tierra*® Sl X

18 |identificacion de Tableros y Cir 1 itos* 51 X

19 sefializacion cion de canalizacioncs® NO

20 Identificacion de conductores (e fases, neutro y tierra® sl X

21 Diagramas, Esquemas, Avisos | Seflales St X

22 Memoria del Proyecto y B X S

23 _ Oocumentacian Final Plano(s) de lo construida $ si X
. Certificaciones de productos® 5l X

25 e Bomba contra incendios NO

26 Compatibilidad 1érmica de equizos y ¢ [ % = ] X

27 Ejecucian de las conexiones® ] X

28 Ensayos funcionales® ] %

8| Materiales acordes con Jas con. iZiones ambientales® g X

30 Proteccion contra arcos interncs NO
e Ouros o gt B .

31 Proteccion contra electrocucién aor contacto directo® sl X

32 Proteccion contra electrocudd 1 Jor contacto indirecto® s X

33 Resistencia de aislamiento® Si X

34 Sistemas de emergencia NO

35 Sujecion mecdnica de elementos de la instalacié H] X

36 Ventilacién de equipos H] X

Notar * Tte ms a verificar en instalacione. de vivienda y pequefios comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta inspeccidn comprendid la revision de las instalaciones eléctricas interna-, e la
tablero de distribucién hasta las salidas de tomacorrientes y luces.Cualquier nsdifi
deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Fecha de Inspeccion: 20 de Enero de 2,16

@ las i eléctricas post

Casa 8, MZ 13 de la Urbanizacion Juan XXIll, ubicada en la direccién indicada. £l alcance de la inspeccion va desde bornes del
@ la fecha de inspeccion sera responsabilidad del propietario de la instalacion ¥l

F. RELACION DE ANEXOS

| G- RESULTADO DE LA INSPECCION

KESULTADO:

Nombre Director Organismo de lispeccién:

Nombre y Apellidos del Inspector:

Ing. Edwin Fu nan Arbelaez

APROBADA

Ing. Kare : Rodriguez

NO APROBADA D

Mat. Prof.  CL 205-37819

Mat. Prol. AT 205-56924

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

Cra. 53 No. 55 - 57 Oficina 1 Teléfono: 385 5803 Celular: 300516 1066
e-mail: comercial@asiksas.com.co « Barranquilla - Colombia




