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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. Imﬂﬂm DEL ORGANISMO DE m:ﬂm

Lugar y Fecha de expedicion Barranquilia, 15 de febrero de 2016 Dictamen No.[ 05569 |
Nombre Organismo de Inspeccién: ASIK 5.5, Resolucidn de Acreditacion: 15-0IN-022

Mit. Organismo de Inspeccién: 900.822.791-1

Direccidn domicilio: Cra 53 No. 55 - 57, Local 01 Teléfono: (5) 3855803

8. IDENTIFICACION SUBESTACIONES ORJETO DEL DICTAMEN

Tipo de proceso asaciado: Generacion D Transformacién D Distribucién m worna [
Tipo de Subestacién: AT EAT [j MT-Poste - MT-ncerior [ MT-Pedestal D
Tipo de instalacién: Residencial D Comercial . Industrial D Uso General D

Cap. Instalada (kvA o kW) | 1125 ]  tension vy NoTransformadores | 1 | Afio de terminacion
C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA SUBESTACION

Diseflador Diego Fernande Medina Cifuentes Mat. Prof No. QN 205-101181
Interventor (si lo hay) Nfa Mat. Prof. No. N{A
Respansable construccién Marco Antonio De La Cruz Mufioz Mat. Prof. No. AT205-106771

0. ASPECTOS EVALUADOS

ITEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas Si X
2 Bisia Anlisis de Riesgo de Origen Eléctrico Si X
3 Técnicas, de Caiculo El X
4 Matriculas Profesionales de personas calificadas ] X
3 Campos. Valores de campos electromagneticos en areas de trabajo permanente NO
3 Distancias de seguridad St X
7 Distancias Barreras de Acceso NO
8 Encerramiento de equipos (mallas, cuartos, bovedas) NO
9 a todos los di de control y 51 X
1 Dispositivos de Seccionamiento y Mando NO
1 Pre Seleccion de conductores S1 X
1. Seleccion de dispositivos de proteccién contra sobrecorrientes. 51 X
13 Tiempo de respuesta de protecciones para despeje de fallas 51 X
14 Seleccién de dispositivos de proteccion contra sobretensiones 7] X
15 Evaluacitn de nivel de riesgo NO
16 Proteccion colna Favol Implementacion de 1a proteccion NO
17 G delos de tierra y conexi ui st X
18 Corrientes en el sistema de puesta a terra NO
Equipotencialidad El X
Saisma o puestaa devry Resistencia de puesta a tierra 51 X
Calculo de tensién de contacto, e paso y transterida Bl X
22 Verificacion de Tension de contacto, de paso y transterida NO
23 identificacion Ge CrcuIlos, conductores de neutro y tierras NO
24 Sefializacion de Campo Diagramas, Esquemas, Avisos y Seflales de Seguridad NO
25 Mimicos NO
26 Memoria del Proyecto ] X
Fil Documentacion Final Plano(s} de Io construido sl X
2 Certificaciones de producto sl X
2 Enclavamientos NO
3 Fnuvos dieléctricos sl X
31 |Estructuras y herrajes Sl E
ET) I_C_om patibilidad térmica de equipos y materiales ] X
33 Ejecucion de las conexiones ] X
34 Ensayos funcionales NO
35 Materiales acordes con las condiciones amblentales 5l X
2 Dtros Nopia 3 L]
37 Proteccién contra arcos internos NO
38 Proteccidn contra electrocucion por contacto directo NO
39 Proteccién contra electrocucidn por contacta indirecto NO
40 Resistencia de aislamiento NO
41 Sistema contra incendios NO
[¥] Soportabilidad al fuego de materiales S X
a3 [Sujecidon anica de dela Sl X
a4 Ventilacion de equipos NO
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta i prendio la ion tipo poste para la alimentacion de TIENDA ARA ESCALLON VILLA , ubicada en la Carrers 53 # 30F ~46 Cartagena, Bolivar. Compuesta por 1 transformador de 112,5 kVA marca
Magnetrén de serie 338299, Incluye el montaje del transformador, sus protecciones ¥ puesta a tierra. Cualquier alas posterior a la fecha de inspeccién serd responsabilidad del propietario
de 1a instalacidn y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE. Esta inspeccion fue ejecutada el dia 22 de Enero de 2016.
[F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D ‘.h-"_‘. Z
Nombre Director Técnico Organisme de Inspeccidn: Ing. Edwin Roman Arbelder Mat. Prof, CL205 - 37819 Firma y Selio
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Robert Manuel Gonzalez Mat. Prof. AT205 - 58993 Firma
————
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