
INSPECCIÓN Y CERTIFICACIONES 
NIT. 900.822.791 -1 

I S O / I E C 17020:2012 
15-OIN-022 

R E P U B L I C A DE C O L O M B I A 
MINISTERIO DE MINAS Y E N E R G Í A 

D I C T A M E N DE I N S P E C C I Ó N Y V E R I F I C A C I Ó N DE C U M P L I M I E N T O DEL RET IE 

A. I D E N T I F I C A C I Ó N DEL ORGANISMO DE I N S P E C C I Ó N 

Lugar y Fecha de e x p e d i c i ó n : 

N o m b r e Organismo de I n s p e c c i ó n : 

Nit. Organismo de I n s p e c c i ó n : 

D i r e c c i ó n domici l io: 

Bar ranqu i l l a , 19 de O c t u b r e de 2Q18 D ic tamen No.|^ 

R e s o l u c i ó n de A c r e d i t a c i ó n : 

9 0 0 . 8 2 2 . 7 9 1 - 1 

Calle 7 7 B No. 57 -103 Oficina 302 Torre 1 , Edificio G r e e n T o w e r s ( 5 ) 3 0 9 3 0 2 7 

B. I D E N T I F I C A C I Ó N DE LA I N S T A W C I Ó N E L É C T R I C A DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN 

L o c a l i z a c i ó n Munic ipio 

T i p o d e S e r v i c i o : Publico 

Va l ledupaf , Cesar D i r e c c i ó n 

Residencial ^^^H 

Cra 4G No 21 Bis - 220 Barr io o Sector Conjunto Residencial San Francisco Oe Asis 

C a p . I n s t a l a d a ( k V A O k W ) j T e n s i ó n ( k V ) 0,220/0.127 

Especial - T ipo 

A ñ o d e t e r m i n a c i ó n 

C. I D E N T I F I C A C I Ó N DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA I N S T A L A C I Ó N 

D i s e ñ a d o r 

Interventor (si lo hay) 

Responsable c o n s t r u c c i ó n 

Edwin A lberto P c r p i ñ a n Ortega BL205 - 3 5 3 3 3 

Juan Baut ista Camar i l lo Ochoa 

M a t . Prof. No. 

Mat , Prof. No. 

N/A 

D. ASPECTOS EVALUADOS 
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REQUISITO ESENCIAL 

C a m p o s 

P r o t e c c i ó n contra rayos 

S istema de puesta a t ierra 

D o c u m e n t a c i ó n Final 

A S P E C T O A E V A L U A R 

Planos, Diagramas y E s q u e m a s * 

A n á l i s i s de Riesgo de Origen E l é c t r i c o * 

Especi f icac iones T é c n i c a s , M e m o r i a s de Calculo* 

M a t r í c u l a s Profes ionales de personas cal i f icadas 

V a l o r e s de c a m p o s e l e c t r o m a g n é t i c o s 

Distancias de segur idad 
I l u m i n a c i ó n que requ iere d i c t a m e n de RETILAP 

Accesibi l idad a todos los disposit ivos de p r o t e c c i ó n ' 

F u n c i o n a m i e n t o del cor te a u t o m á t i c o de a l i m e n t a c i ó n 

S e l e c c i ó n de c o n d u c t o r e s * 
S e l e c c i ó n de disposit ivos de p r o t e c c i ó n contra sobrecorr ientes* 

S e l e c c i ó n de disposit ivos de p r o t e c c i ó n contra sobretens iones 

E v a l u a c i ó n de nivel de riesgo* 

I m p l e m e n t a c i ó n de la p r o t e c c i ó n 

Cont inuidad de los c o n d u c t o r e s de t ierra y conex iones e q u i p o t e n c i a l e s ' 

Corr ientes en ei s i s tema de puesta a t i e r r a * 

Resistencia de puesta a t i e r r a * 

I d e n t i f i c a c i ó n de Tableros y C i r c u i t o s ' 

I d e n t i f i c a c i ó n de c a n a l i i a c i o n e s ' 

I d e n t i f i c a c i ó n de conductores de fases, neutro y t i e r r a * 
D iagramas, E s q u e m a s , Avisos y S é l l a l e s 

M e m o r i a del Proyecto 

P lano(s ) de lo const ru ido 
Cert i f icac iones de p r o d u c t o s * 

B o m b a contra incendios 

Compat ib i l idad t é r m i c a de equipos y mater ia les 
E jec i n de las conex iones* 

Ensayos func iona les* 
Mater ia les acordes con las condic iones a m b i e n t a l e s * 

P r o t e c c i ó n contra arcos in ternos 

P r o t e c c i ó n contra e l e c t r o c u c i ó n por contacto d i r e c t o " 

P r o t e c c i ó n contra e l e c t r o c u c i ó n por contacto i n d i r e c t o ' 

Resistencia de a i s l a m i e n t o * 

S i s temas de emergenc ia 

S u j e c i ó n m e c á n i c a de e l e m e n t o s de la i n s t a l a c i ó n 

V e n t i l a c i ó n de equipos 

Nota: * í t e m s a ver i f i car en ins ta lac iones de v rienda y p e q u e ñ o s comercios 

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES 

Esta i n s p e c c i ó n c o m p r e n d i ó la Acomet ida e l é c t r i c a desde el G a b i n e t e de contadores hasta el tablero de d i s t r i b u c i ó n y las sal idas e l é c t r i c a s internas del APTO 4 1 B M o d u l o 2 Super M a n z a n a B ubicado en la 

Carrera 4G No 2 1 Bis - 220 del CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO DE ASS en Va l ledupar . Cualquier m o d i f i c a c i ó n a las insta lac iones e l é c t r i c a s poster ior a la fecha de i n s p e c c i ó n s e r á responsabi l idad 

del propietar io de la i n s t a l a c i ó n y d e b e r á e j e c u t a r s e de acuerdo al RETIE v igente. Esta i n s p e c c i ó n fue e jecutada el dia 1 1 de Sept iembre de 2 0 1 8 . 

F. R E L A C I Ó N DE ANEXOS 

G. RESULTADO DE U I N S P E C C I Ó N 

RESULTADO: 

Nombre Director Organismo de I n s p e c c i ó n : 

Nombre y Apell idos del Inspector: 

NO APROBADA 

Ing. E l iécer Castro Carc Mat. Prof. A T 2 0 5 - 1 1 7 4 2 8 

Ing. A r m a n d o Solorzano Mat . Prof. 2 5 2 0 5 - 2 3 1 3 9 

DICTAMEN DE I N S P E C C I Ó N PARA USO FINAL 

E (5) 309 3027 300 516 1066 - 301 759 5044 comercial@asik.com.co 
B Calle 77B # 57 -103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia 

w w w . a s i k . c o m . c o 


