ACREDITADO

27/ ASIK

INSPECCION Y CERTIFICACIONES ISO/IEC 17020:2012
NIT. 900.822.791 - 1 15-0IN-022

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTFRIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIHICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion: Barranquilla, 06 de Marzo de 2018 Dictamen No. ASIK43200

Nombre Organismo de Inspeccion: ASIKS.AS. Resolucién de Acreditacién: 15-0IN-022
Nit. Org; de ion: 900.822.791-1

Direccién domicilio: Calle 77B # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers Teléfono: (5)-3093027

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacién Municipio Barranquilla - Atlantico Direccién Carrera 12E #75-72 Barrio o Sector Portal de los Manantiales

Tipo de Servicio: Puhllca:i Rcsldmcial- comerclal|:, lnduslrth Especial - TlpaD
Cop.instalada (vho kW) [ a2 rensiontiv) pes[ L T 3] o ceteminacisn

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ing. Evelyn Hernandez Mat, Prof. No. SN205 - 80272
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Responsable construccién Ing. Andres Felipe Perez Mat. Prof. No. AT205-120745

D. ASPECTOS EVALUADOS

iTEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE

1 Planos, Diagramas y Esquemas* H X =

2 Disefio Anilisis de Riesgo de Origen Eléctrico® Sl X =

3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® S1 X =

4 Matriculas Profesionales de personas calificadas H] X -

5 Campos Valores de campos electromagnéticos NO =5 =

6 Distancias Distancias de seguridad B X >

7 lluminacién Hluminacidn que requiere dictamen de KETILAP NO o -

8 Accesibilidad a todos los dispositivos de proteccion® s1 X =

9 [Fu niento del corte automatico de alimentacién® SI X -

10 Proteccianes Ls_gle:dﬁn de cond E] X -

11 Seleccion de dispositivos de pioteccién contra sobrecorrientes® SI X 5

12 Seleccién de disp de pi idn contra sob NO - -

13 Proteccién contra rayos E“midb" o8 ,"Ne' (] riesgu‘- St X =

14 de la pr NO e -

15 Contil d de los d de tierra y i i les* H x -

16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO - -

17 Resistencia de puesta a tierra* NO Fe -

18 Identificacion de Tableros y Clrcuhas' B X =

19 ik identificacion de i NO — i

20 5 Identificacién de conductores de fases, reutro y tierra® Si X -

21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales NO i s

22 Memoria del Proyecto El X -

23 Documentacién Final Plano(s) de lo construido S| X =

24 Certificaciones de productos® Sl X -

25 !_Bomba contra incendios NO e -

26 Ci ibilidad térmica de equipos y materiales H] X -

7 Ejecucion de las conexiones* Si X -

28 Ensayos funcionales® NO = =

29 Materiales acordes con las condiciones ambientales® Sl X -

30 Ras Proteccién contra arcas internos NO - -

31 Proteccion contra electrocucion por contacto directo® H] X -

32 Proteccion contra electrocucion por contacto indirecto® H] X -

33 Resistencia de aislamiento® H] X -

34 Sistemas de emergencia NO = -

35 Sujecion anica de el de la instalacién NO - -

36 Venhlauéﬂ de equipos NO — i

Nota: * ltems a verificar en Instalacit de vivienda y A i
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccién comprendié la revisién de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 4004 - Torre 1 MZ 7, del Proyecto Portal de los Manantiales, ubicado en la direccién indicada. El alcance de la
msper.uén va desde los bornes de salidas del tablero de distribucion hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminacién. Cualquier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de
serd bilidad del de la instalacion y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspeccién: 6 de Febrero de 2019. Esta instalacién corresponde a una construccion

nueva.
F. RELACION DE ANEXOS
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D
Nombre Director Organismo de Inspeccién: Ing. Gustavo Therdn H. Mat. Prof.  AT205-51697 Firma y Sell H
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Armando Soloriano Mat, Prof.  25205-23139 Firma gg 2 L #

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL F-C-04-01

(5) 309 3027 4} 300 516 1066 - 301 759 5044 [)comercial@asik.com.co
£J Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia
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