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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicin: Barranquilla, 09 de Marzo de 2019 Dictamen Nn,I_ ASIK43308 J
Nombre Organismo de Inspeccion: ASIK 5.AS. Resolucién de Acreditacion: 15-01N-022

Nit. Org: de 500.822.791-1

Direccion domicilio: Calle 778 ¥ 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla Teléfono: (5)-3093027

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacion Municipia Soledad - Atlantico Direccién Carrera 17A N” 47 - 105 Barrio o Sector

Puerto Cumbia

Tipo de Servicio:
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C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Diseftador Ing. Julio César Garcia Vasquez Mat. Prof. No. 205-12713
Interventor (silo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Responsable construccion Ing. Jose Alberto Salcedo Rueda Mat, Prof. No. S§N205-126423
0. ASPECTOS EVALUADOS
[TEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Plancs, Diagramas y Esquemas’ E) i3 -
. 53 Sk [Analies de Riesgo de Origen EIBCtnco” ) X =
3 Espe:iiwcaaunes BCnicas, Memarias de Calculo” H X =
] Malricalas Prolesionales de personas calilicagas H] X =
5 Campos Valores de campos Electromagnelicos NO -
6 Distancias stancias de seguridad NO =
7 Tuminacion Tominacion que requiere dictamen de RE TILAP NO
] AccesibMidad a todos 105 disposiivos Ge proteccion” ) £y =
B I[Foncionamiento del corte automatico de alimentacion” Bl % —
L Protecciones Seleccion de conductores® T 3 =
11 Teccon de dispositivos de proteccion contra sobrecornientes’ K] X -
12 Seleccion a;___aisnusmvos Je proteccion contra sobretensiones NO = =
13 5 Evaluacion de nivel de riesgo” ST x -
1 Pty cont ayos [mplementacion de la proteccion NG =
15 Tontnudad 3e Tos conductores de Uerra y CONEIONEs equipotenciales’ ] X -
16 | Sistema de puestaa tierra Trientes en el slstema de puesta a tierra® o) = =
17 l:fwm—nc'_m‘ma 3tierra” — NO = =
18 Tdentilicacion de Tableros y CIrcultos . 5] % =
20 e entficacion de conductores de fases, NEUtio y Terra’ K] X -
21 [GTagramas, Esquemas, AVIsos y Senales ] =
22 Memoria del Proyecto H] X E=
25| Documentacién Final Blanals] de o construdo E] % =
24 rtilicaciones de productos”® SI X -
25 omba contra incendios NO 7 =
6 CompatnE dad 16rmica e equipos y materiales SI % -
27 [EJecucion de las conexiones” 3 X =5
28 [Ensayos funcionales” NO =
29 Matenales acordes con las condiciones ambientales” SI X -
30 i [Proteccian contra arcos INternos NO =) =
31 Brotecodn contra electracucion por contacto directo® ST X oy
32 IProteccidn contra electrocucion por contacto Indirecto” ) 3 E)
33 esistencia de aislamiento” 6] X 22
34 Sistemas de emergencia — NO ==
35 | UJecion mecanica de elementos de 1a instalacion NG -
36 [Ventiacién de equipos NO =

Nota: * Ttems a venficar en Tnstalaclones de vivienda y pequenos comercios

. DBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta Inspeccion comprendio 1a revision de Tas instalaciones electricas internas del apart

amento 502 - Tarre 17, del Proyecio Puerto Cumbia, Ubicado en la direccion Indicada. El alcance de la inspeccion val

desde los barnes de salidas del tablero de distribucion hasta las salidas electricas de tomacorrientes e il
responsabilidad del propietario de la instaiacion y debers ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Esta
instalacidn corresponde a una construccion nueva.

uminacién. Cualquier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a ia fecha de inspeccion serd
instalacion corresponde a una construccion nueva. Fecha de Inspeccitn: 31 de Octubre de 2018. Esta

[F- RELACION DE ANEXOS _

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO: APROBADA

Nombre Director Organismo de Inspeccién: Ing. Gustavo Theran Herazo

NO APROBADA

]

Firmay SgHG)‘_é«u.O—\-Q\_

Mat. Prof. AT205-51697

Nombre y Apellidos del Inspectar: Ing. Oswaldo Arellana Cervantes

Mat. Prof. AT205-128176 Firma

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL
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