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INSPECCION Y CERTIFICACIONES ISO/IEC 17020:2012
NIT. D00.822791 - | 15-O1z024 ve colomsia

MINISTERIO DE MINAS ¥ ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE TNSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion: Barranquilla, 09 de Marzo de 2019 Dictamen N“-‘ ASIK43333

Nombre Organismo de Inspeccion: ASIK S.AS. Resolucién de Acreditacion: 15-0IN-022

Nit, Organisma de Inspeccion: 500.822.791-1

Direccién domicilio: Calle 778 # 57 - 103, Oficina 302 Tarre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla Teléfono: (5)-3093027

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacign  Municipio Soledad - Atlantico Direccion Carrera 17A N" 47 - 105 Barrio o Sector Puerto Cumbia

Tipo de Servicio: VubllcoD Res.denmal- CcmerciatD lndusmalD Especial - Tnpol::]

Cap. Instalada (kVA 0 kW) Tensic‘m (kv} 0,208-0,120 Fases - 2 “ Afo de terminacion

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador ing. Julio César Garcia Vésquez Mat. Prof. No. 205-12713

Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A

Responsable construccion Ing. Jose Alberto Salcedo Rueda Mat. Prof. No. SN205-126423

0. ASPECTOS EVALUADOS

TEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas” ] 3 -
. 2 Bnalis's de Riesgo de Origen Electrico” El X -~
Disefio W
3 specificaciones Tecnicas, lemonias de Calculo SI X -
4 Tatriculas Prolesionales de personas call Tcadas H] X -
3 Campos Valores de campos eleclromagneticos NO - -
3 — Distancias Bistancias de seguridad NG - =
7 uminacion TTuminacion que requiere dictamen de RETILAP NO 5 =
B Rtcesiblldad a todos 105 Jispositivos ge proteccien” K X -
9 Funcionamiento gel corte automatico de alimentacion” Sl X =
10 Protecciones Seleccion de conductores® S X -
11 Seleccon de dispositivas de pru!e:u3n Tontra sobrecorrientes’ St X e
12 eccon de dispasitivos de proteccion contra sobretensiones NO = =
13 : valuacion de nivel de riesgo’ El X -
14 Prowwecin contr 1Y% [fmplementacion de fa proteccion NO =,
15 Tontnuidad de os conductores de tierra y conexiones equl potenciales” H % -
16 Sistema de puesta a tierra Torrientes en of sistema de puesta a terra” — NO = =.
17 Reslstencia de puesta a uerra” NO - -
18 Tgentiicacion de Tableros y Circuitos” Sl X =
19 Sefialization Tdentilicacion de canalizaciones” NOC = =
20 Tdentficacion de conductores Te fases, neutio y terra” sl X -
21 Diagramas, Esquemas, Avisos Y Senales SI =2 =
22 Memoria del Proyecto S X -
23 Documentacién Final Planols] de 1o construida SI X -
24 erificaciones e productos” SI X -
25 omba contra incendios NO =
26 ompatibligad termica de equipos y materiales St X S
27 Ejecucion de las conexiones” ST X =
28 ‘nsayos funcionales” NO = s
29 [Materiales acoraes con las condiciones ambientales” ST X =
30 PR Protecclan contra arcos internas — NO_ = =
3l g Broteccon contra eleciracuciBn por comacto directo” SI X =
32 Proteccion conira electrocucion por contacto in recto E] X =
33 esistencia de alslamiento” El % -
34 Sistemas de emergencia NO -
35 Sujecion mecanica ge elementos de Ta instalacion NO - =
36 'entilacion de equipos NO =
ota: * ltems a veriicar en instalaciones de vivi enda y pequenos comercios
ERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspecci 3 revision de 1as instalaciones eléctricas internas del apartamenta 103 - Torre 21, del Proyecto Puerto Cumbia, Tbicado en la direccion indicada. El alcance de Ta inspeccion va

instalacion corresponde a una construccion nueva.

cesde los bornes de salidas del tablero de distribucion hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminacién. Cualquier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion sera
responsabilidad del propietario de la instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Esta instalacion corresponde a una construccion nueva. Fecha de Inspeccion: 29 de Noviembre de 2018. Esta

F. CION DE ANEX!

IO
G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D

Nombre Director Organismo de Inspeccion: Ing. Gustavo Theran Herazo Mat, Prof. AT205-51897 Firmay SeG&M-LQL
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Oswaldo Arellana Cervantes Mat. Prof, AT205-128176 Firma :
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL F.C-0a-01°

(5) 308 3027 @ 300 516 10885 - 301759 5044

@ www.asik.com.co

comercial@asik.com.co
@ calle 778 # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia




