5
ACREDITADO

L) ASIIC ™ siis

INSPECCION Y CERTIFICACIONES ~ ISO/IEC 17020:2012
NIT. 900.822.781 - | 15-0IR5028 o coiomen

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA™ -
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Cop insalnda (oinokw) [ s  Jrensieniw) rases 1 T 3 ]

Localizacién Municipio Soledad - Atlantico Direccién Carrera 17A N" 47 - 105 Barrio o Sector

Tipo de Servicio: PuhllcoD nesiunml- CnmerﬂilI:] |n¢usuia|[:'

Lugar y Fecha de expedicidn: Barranquilla, 09 de Marzo de 2019 Dictamen No,| ASIK43400
Nombre O de ASIK 5.A.5. Resolucidn de Acreditacion: 15-0IN-022
INit. Organismo de Inspeccion: 500.822.791-1
Direccién domicilio: Calle 778 # 57 - 103, Oficina 302 Tarre 1 Edificio Green Towers, Barranguilla Teléfono: (5)-3093027
B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Puerto Cumbia

.

AR de terminacién

€. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIGN

Diseflador Ing. Julio César Garcia Visquez Mat. Prof. No. 205-12713
Interventor (si lo hay) N/A Mat, Prof, No, N/A
Responsable construccion Ing. Jose Alberto Salcedo Rueda Mat. Prof. No. SN205-126423

D. ASPECTOS EVALUADOS

rem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
T Planos, Diagramas y Esquemas” 3 X =
. F] oiseho (Analis's de Riesgo de Origen EIBCtrico” ) X =
3 [Especificaciones Tecnicas, Memonias de Calculo” K] X =
] [Matriculas Prolesionales de personas calllicadas 31 X =
H Tampos Valores de campos eleciromagneticos RO — =
[ Distanclas Distancias de segundad 1%} = =
7 Taminacion Tuminacion que requiere dictamen de RETILAP NO = -
[ Accesibilidad a todos 105 dISposiivas de proteccion® K] X -
9 [Funcionamiento del corte automatico de allmentacion” ) X —
10 Protecciones Seleccion de conductores® K 3 -
F53 [Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobrecorrientes” K X -
12 TIon de dI5posItivos 0e proteccion contra sobr NO = =
13 g valuacion de ni rlesgo” Hj X =
14 Proteccién contra rayos Implementacion de [a proteccion NO — -
15 Tontinuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales” S X =
16 Sistema de puesta a tierra rrientes en el sistema de puesta a tierra® NO — -
17 esistencia de puesta a tierra® NO i )
18 ntificacion de Tableros y Circuitos® S 3 =
19 Sefializacién ntilicacion de canalizaciones® NO — -
20 | Tonductores de Tases, neutro y terra® ] X —
21 agramas, Esquemas, Avisos y Sefnales El e =
22 Memorla del Proyecto o X T
[ 23 Documentacién Final [ano(s) de lo construido o 3 pas
FL) rtficaciones ge productos® E] X -
25 omba conlra incendios RO - =
% | [Compatibilidad térmica de equipos y materiales ] % e
77 (EJecucion de 1as conexiones® £l X =
28 Ensayos funcionales® WO e o
29 [Materiales acordes con Jas condiciones amblentales” ST X =
30 —— [Proteccion contra arcos Interncs NO o =
31 Proteccion contra electrocucion por contacto directo” Sl X -
2 [Froteccidn contra electrocucion por contacto Indirecto! ) X prs
33 [Resistencia de aislamiento” ST X =3
34 Sistemas de emergencia NG = -
I 35 | [SuJecidn mecanica de elementos de 1a Instalacion NO - =
36 entilacion de equipos NO = =

ota: * Ttems a venficar en Instalaciones de vivienda y pequencs comercios

|E- OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

ves eléctricas

Esta inspeccion comprendid la revisidn de las instalaciones eléctricas internas del apartamento 302 - Torre 24, del Proyecto Puerto Cumbia, ubicado en la direccién indicada. El alcance de la inspeccién va

desde los bornes de salidas del tablero de distribucidn hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminacién. Cualquier modificacién a las

instalacion corresponde a una construccion nueva.

a la fecha de insp serd

responsabilidad del propietario de la instalacion y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Esta instalacion corresponde a una construccién nueva. Fecha de Inspeccién: 1 de Marzo de 2019. Esta

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D

Nombre Director Organismo de Inspeccién: Ing. Gustavo Theran Herazo Mat. Prof. AT205-51697 Firma y Sell
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Junior Ojeda Pugliese Mat. Prof. AT205-114629 Firma
DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL F-c04-01

(5) 309 3027 [ 300 516 1066 - 301759 5044

@ www.asik.com.co

comercial@asik.com.co
€ calle 778 # 57 - 103 Torre 1 Oficinag 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia




