ACREDITADO

ASIK

INSPECCION Y CERTIFICACIONES
NIT. 800.822.791 - 1

15-0OIN-022

ISO/IEC 17020:2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE RETIE

'A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y fecha de expedicién:

Barranquilla, 17 de Julio de 2019

Nombre Organismo de Inspeccién: ASIKS.A.S.

Nit. Organismo de Inspeccién: 900.822.791-1

Direccién domicilio:

Calle 778 # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla

Dictamen No. ASIKS0039
lucién de Ac i6 15-0IN-022
Teléfono: (5) 3093027

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION DE DISTRIBUCION OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacién Calle 4 # 3 - 04, Anolaima - Cundinamarca. Tensién (kV) Capacidad kVA
Zona: Urbana - Rurall: Aislada del SIND Servicio ResidenclalD Comercia!- Industrial D
Uso General D Exclusivo D Alumbrado Publico :] Uso Final -
Tipo Config:  Monofésica [: Trifésica - Longitud Linea (km) 0,040 Tipo y calibres de conductores 302 QUTHW2 *:Nm c; il AT
Material estructuras N/A N° de Estructuras o apoyo N/A Afio de terminacién
C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Disefiador Ing. Diego Alejandro Leon Maldonado Mat. Prof. No. CN205 - 119417
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Constructor Ing. Samuel Alejandro Mufioz Fuentes Mat. Prof. No. NS250 - 126379
D. ASPECTOS EVALUADOS
TEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE

i Planos, Diagramas y Esquemas Sl X

2 Disefio Andlisis de Riesgo de Origen Eléctrico S| X

3 ifi Técnicas, de Calculo SI X

4 de personas calificadas SI X

5 Campos Valores de campo electromagnético NO -

6 Distancias Distancias de dad Sl X

¥ A ibilidad a todos los dispositivos de control y proteccién Sl X

8 Funci del corte automatico de alimentacién NO -

9 Protecciones Seleccién de conductores Sl X

10 Seleccion de dispositivos de proteccién contra sobrecorrientes S| X

11 Seleccion de dispositivos de proteccion contra i NO -

12 P T — Evaluacién de nivel de riesgo Gl X

13 i Implementacién de la proteccién NO %

14 C d de los cond de tierra y Sl X

15 £ " Corrientes en el sistema de puesta a tierra NO —

16 Slitemas da pusstuatierts Resistencia de puesta a tierra NO -

17 Tensiones de contacto y de paso NO -

18 Identificacién de circuitos Sl X

19 Sefializacién Identificacion de canalizaciones Sl X

20 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales de Seguridad SI X

2% Memoria del Proyecto H X

22 Documentacién Final Plano(s) de lo construido Sl X

23 Certificaciones de productos Sl X

24 Apoyos y Estructuras NO -

25 Camaras y canalizaciones adecuadas NO -

26 Di itivos de y mando NO -

27 Ejecucién de las conexiones H X

28 Ensayos funcionales NO -

29 Otros Herrajes NO -

30 Materiales acordes con las condiciones ambientales S| X

31 Proteccién contra corrosion H X

32 i ia de ai Sl X

33 Sujecion mecanica de elementos de la instalacié H X

34 Ventilacién de equipos NO -

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta inspeccion comprendié la revision de la red de baja tension para la alimentacion del tablero general de proyecto Tienda Ara Anolaima,
ilidad del p

serd

io de la i

general de la i Cualquier a las il eléctricas pos a la fecha de il

inspeccién: 28 de junio 2019. Esta instalacién corresponde a una construccién nueva. Propietario: JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS.

Cundinamarca. Comprende desde tablero de medidor a bornes de entrada de tablero
lacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de

F. RELACION DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

APROBADA -

NO APROBADA D

RESULTADO:
Nombre director técnico Organismo de Inspeccién: Ing. Gustavo Theran Herazo Mat. Prof. AT205-51697 Firma y Sello
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Brallan Navas Urrego Mat. Prof. AT205-108822 Firma
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