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DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

‘A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion: Barranquilla 04 de mayo de 2023 Dictamen No. ASIK-RET-1409-274
Nombre Org: de cio ASIK S.A.5. BIC lucién de Acreditaci 15-0IN-022
Nit. Org: de Inspeccid 900.822.791-1
Direccion domicilio: Calle 778 # 57 - 103 Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla Teléfono: (605)-3112430
B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN
Localizacidn: C - Bolivar Direccién transversal 78 No. 127-315 Barrio o Sector Ciudad Bicentenario
oo de Seicr oy resenc [N s I I I R I
Cap. Instalada (VAo kW) | 504 |Tensian () | 0,120-0,208 Fases|_ 1 JIEL_2 | Ao de terminacién | 2020
C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Disefiador Ing. Carlos Cardenas Guerra Mat. Prof. No. BL20S - 32326
Interventor {si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Responsable construccién Ing-Luis Agustin Pérez Moreno Mat. Prof. No. CN-205-254737
D. ASPECTOS EVALUADOS
frem REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® H] X -
2 Disefio Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico” Si X -
3 Espedﬂadmas Teécnicas, Memorias de Calculo” ] X -
4 i Pr ionales de personas calificadas SI X -
5 ‘Campos Valores de campos electromagnéticos NO s =
6 Distancias Distancias de seguridad Si X =
7 Huminacian lluminacién que requiere dictamen de RETILAP NO s =
8 = Aocesibludad a todos los dispositivos de proled:dén H] X -
9 Fi i del corte automatico de all ion* Sl X =
10 Protecciones Seleccion de ] t St X -
11 Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobrer.nmenles' 51 X -
12 Seleccién de disp dep ion contra NO — —
13 . Evaluacion de nivel de riesgo” H X -
14 Proteccion contra rayos ol ondela - No = =
15 = idad de los d de tierra y lales* H] X =
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO — -
17 Resistencia de puesta a tierra® | Medida [0)]: [ NA NO == -
18 Identificacion de Tableros y Circuitos® St X =
19 P Identificacion de lizaciones® NO = -
20 Identificacién de conductores de fases, neutro y tierra® 51 X -
21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales NO s -
22 Memoria del Proyecto Sl X -
23 Documentacién Final Plano(s) de lo construido S| X -
24 Certificaciones de productos® S X -
25 Bomba contra incendios NO = =
26 ||_‘:_ patibilidad térmica de equipos y materiales S X -
27 Ejecucion de las conexiones® ] X =
28 Ensayos funcionales® NO = =
29 Materiales acordes con las condiciones ambientales® H X -
30 Otro Proteccion contra an:ns internos NO s, =
T ¢ Proteccion contra in por directo” 5 X =
32 Proteccién contra ele por H] X -
33 Resistencia de aislamis i H] X -
34 Sistemas de emqrgunda NO =, -
35 Sujecion de el de la instalacié NO = -
36 Ventilacién de equipos NO s -
Nata: * ltems a verificar en instalack de da y i i
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccion comprendié la revision de las instalaciones eléctricas internas de la casa 264 - terraza 6€T3, del Proyecto Parques de Bolivar Cartagena , ubicado en la direccién indicada. El alcance de la inspeccidn va desde
los bornes de salidas del tablero de distribucion hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e lluminacién. Cualquier modificacion a las instalaciones eléctricas posterior a | fecha de inspeccién serd responsabilidad del
propietario de la instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspeccidn: 20-01-2023,
Acompahamisnto de inspeccién del con'su N/A | -
- il No profi NIA ] Esta L] Remodelacién Ampliacien
2 de Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran
Propietario | Constructora Bolivar Bogoté SA C.C./NIT del Propietario | B60.513.493-1 i “if:.m 19/01/2033 ek e
F. RELACION DE ANEXOS
No. De dictamen de Transformacién | N/A | No.De la declaracién del - Planos, disefio y de célculo, carta {si aplica) y dos de producto asoci I
No. De dictamen de Distribucién | N/A constructor declaracién del constructor descrita.
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA :]
Nombre Director Organisma de Inspeccién: Ing. Gustavo Therdn Herazo Mat. Prof.  AT205-51697 Firma y Sello G,u,é-@-’o“\-c))—
y Apellidos del Insp % Ing. Carlos Rivera imitola Mat. Prof.  AT205-128206
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