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INSPECCION Y CERTIFICACIONES

1SO/IEC 17020:2012

NIT. 900822791 - 1 1-0iN022
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE RETIE
A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y fecha de expedicién: Barranquilla, 14 de Febrero de 2024 Dictamen No.[ ASIK-RET-2006-834
Nombre O de 5 ASIK S.A.S. BIC ion de Acreditacio 15-0IN-022
Nit. O de i 900.822.791 - 1
Direccién domicilio: Carrera 598 # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Atldntico Teléfono: (605)-3868961

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION DE DISTRIBUCION OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacién Carrera 9G # 123-156, Barranquilla - Atlantico Tension (kV)

Capacidad kVA

Zona: Urbana - Rural E] Aislada del SIN D Servicio Reﬂdeﬂclal- Comevdalz industrial D

Uso General | Exclusivo I Alumbrado Publico D Uso Fmal-
Tipo Config:  Monofdsica - Trifdsica I:l Longitud Linea (km) 0,015 Tipo y calibres de conductores LxNo.6 (N) + 1xNo.6 (T) AL AAB00O
Material estructuras N/A N°* de Estructuras o apoyo N/A

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Nofret Perdomo a Mat. Prof. No, CN205-51879
Interventor (sl lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Constructor Ingeniero Joan Sebastian Silva Suarez Mat. Prof. No. CN205-137381

D. ASPECTOS EVALUADOS

TEm REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas SI X ey
2 Disefio Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico Sl X —
3 ficaci Técnicas, ias de Calculo Si X poxy
4 Matriculas Profesionales de personas calificadas El X =
5 Campos Valores de campo electromagnético NO - —
3 Distancias Distancias de seguridad NO - =)
7 Accesibilidad a todos los dispositivos de control y proteccion S X
3 i del corte 3tico de G SI X
9 Protecciones Seleccion de conductores Sl X
10 on de di i de on contra sobrecorrientes E] X
11 Seleccion de di itivos de ion contra NO - -
12 {6 contra rayos Evaluacion de nivel de riesgo NO — =

13 Implementacion de la proteccion NO poes ey
14 C de los de tierra y i i £l X
15 " Corrientes en el sistema de puesta a tierra NO -
1 Shtmssdchiesaaiigm Resistencia de puesta 3 lierra [ Weddsior WA NG = =
17 Tensiones de contacto y de paso NO — oy
18 i 6n de circuitos NO — -y
13 Sedalizacion Identificacion de canalizaciones NO —-— =
20 Di; Avisos y Senales de Seguridad NO s -
21 Memoria del Proyecto SI X o
22 Documentacion Final Plano(s) de lo construido Sl X —
23 Certificaciones de productos S X =
24 Apoyos y Estructuras NO =y ey
25 Camaras y canalizaciones adecuadas NO - ==
26 Dispositivos de seccionamiento y mando NO - pay
27 Ejecucion de las conexiones E] X —
28 Ensayos funcionales NO - -
29 Otros Herrajes NO - =3
30 Materiales acordes con las condiciones ambientales Sl X o]
31 Proteccion contra corrosion NO — 2
32 i ia de ai i El X —
33 Sujecion anica de dela 5 El X =
34 Ventilacion de equipos NO - =

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta inspeccion comprendio |a revision de la red de baja tension que va desde el AM-T1 hasta bornes de entrada del tablero de distribucion de puntos fijos de Torre 1 del proyecto ARENA - SOTAVENTO, ubicado en la direccién indicada.
Cualquier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion serd responsabilidad del propietario de la instalacién y debera ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspeccién: 14/02/2023.

Acompafiamiento de inspeccién Delegado del constructor con su matricula N/A . . :
N Es
realizado por el constructor 0 profesional N/A a a Ampliacién
| Fecha de Tos medidas tomadas en este proyecto se

Propietario Constructora Bolivar S.A. C.C./NIT del Propietario NIT 860.513.493-1 13/02/2033, ehoserAran e S i 01

F. RELACION DE ANEXOS

No. De la declaracion del constructor [ 2186 I Planos, disefio y memorias de cilculo, carta de delegacion (si aplica) y certificados de producto asociados a la declaracién mmllalb.
G. RESULTADO DE LA INSPECCION ——
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA E
Nombre director técnico Organismo de Inspeccion: Ingeniero Gustavo Therdn Herazo Mat. Prof, AT205-51697
Nombre y Apellidos del Inspector: Ingeniero Alberto Orozco Castro Mat. Prof, AT205-136989

DICTAMEN DE INSPECCION PARA DISTRIBUCION
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