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ACREDITADO

4/ ASIK

INSPECCION Y CERTIFICACIONES 1SO/IEC 17020:2012
NIT. 900822791 - 1 15-0IN-022
REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion: Barranquilla, 18 de Abril de 2023 Dictamen Nu.‘ ASIK-RET-2353-167
bre Org: de Inspecci ASIK 5.A.5. BIC lucion de Acreditaciéd 15-0IN-022

Nit. Organi de - H 900.822.791-1

Direccién domicilio: Calle 778 # 57 - 103 Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla Teléfono: (605)-3112430

8. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacit i El Rable - Sucre Direccién K-50817-70Piso 1 Barrio o Sector

Urbanizacion El Prado

Tipo de Servicio: Puhlim(:| Rmd:ndal- Cnmerchll__—l mdustrlal:

B ——

Cap. instalada (kVA o kW) I 5,14 JTnniién (kv) [ 0,120 -0,208 Fiusm Afo de ter 2023

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefiador Ingeniero Osvaldo Julic Mendoza Villera +Mat. Prof. No. BL205-41024

Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A

Responsable construccién Técnico Antonio Rafael Lépez Mendoza Mat. Prof. No. 9083436-68757

D. ASPECTOS EVALUADOS

fTEM REQUISITO ESENCIAL |"la ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esquemas® SI X =
2 Disefio Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico” H] X -
3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® S X -
q Matriculas Profesionales de p calificadas H] X -
5 Campos Valores de campos electr Eneti NO =y [
6 Distancias Distancias de seguridad Si X =
7 Hluminacién lluminacién que requi de RETILAP NO ana -
8 l-_= bilidad 2 todos los disposi de pr ion* H] X -
9 Funcionamiento del corle automatico de alimentacion® H] % =
10 Protecciones Seleccién de cond i s X =
11 Seleccion de dispositivos de pr 6n contra sob ¥ H] X —
12 Seleccion de d de pr ion contra sob. i NO =) —
g
ii Prateccién contra rayos TE"'," Acki d!‘"":l?:::”” ™ ::J : :
15 Continuidad de los ds de tierra y i quip iales*® SI X -
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO - -
17 ia de puesta a tierra® I Medida [Q]: [ as2 sl X =
18 identificacion de Tableros y Circuios® 51 X -
19 PP, identificacion de canalizaciones® NO - -
20 dentifi on de de fases, neutro y tierra® H] X -
21 -D_lagramas. Esquemas, Avisos y Sefiales NO = -
22 Memoria del Proyecto H 3 -
23 Documentacién Final Plano(s) de lo construido SI X =
24 Certificaciones de productos® Si X -
25 Bomba contra inccm?ins NO = =
26 C bilidad térmica de equipos y materiales H] X -
27 Ejecucion de las conexiones® NO < -
28 Ensayos funcionales® NO = —
29 Materiales acordes con las condici bi les* H] X =
30 Proteccidn contra arcos internos NO - -
31 Otres G &n contra el n por Girecio” 8 X =
32 Proteccion contra el ion por i 13 51 X -
33 i ia de aisl bd Si X -
34 Sistemas de emergencia NO - -
35 Sujecio dnica de de la instalacid S X £
36 Ventilacion de equipos NO = -
Nota: * [tems a verificar en instalaci de vivienda y p flos comercios

£. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

propietario de la instalacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspeccion: 02/03/2023.

Esta inspeccidn comprendié la revision de las instalaciones eléctricas internas de la casa 12 - Manzana 1, del Proyecto Urbanizacién El Prado, ubicado en la direccion Indicada. El alcance de la inspeccion va desde los
bornes de salidas del tablero de distribucion hasta las salidas eléctricas de tomacorrientes e iluminacién. Cualquier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccién serd responsabilidad del

Acompafamiento de inspeccion Delegado del constructor con su N/A . "
rualizado por #! "'*“"i- Ne ‘matriculs profesional IR | Esta » Remodelacian Ampliacion
Facha de Las 5 &n este proyecta se encuentran
Propletario I HMM 55 C.C/NIT del Propietario ’ 992.201.182-1 ] el l 1/03/2033 e ;

F. RELACION DE ANEXOS

No. De dictamen de Transformacién [ N/A J No. De la declaracién del 167 Planos, disefic y memorias de célculo, carta de (si aplica) y de producto i ala

Ne. De dictamen de Distribucién | N/A | constructor declaracion del constructor descrita.
G. RESULTADO DE LA INSPECCION -
FERTARE APROBADA - NOAPROBADA B &Y
-

bre Director Org: de Inspeccion: Ingeniero Gustavo Therdn Herazo Mat. Prof.  AT205-51697 Firma y Sel "\-‘3-

Nomgrc y Apellidos del Inspector: Ingeniero Alberto Orozco Castro Mat. Prof.  AT205-136989 Firma =
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