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A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y fecha de expedicion: Barranquilla, 2 de junio 2023 Dictamen No. r ASIK-RET-3175-001 ]
Nombre O de ASIKS.AS. BIC de 15-0IN-022

Nit. Organisma de Inspeccion: 900.822.791- 1

Direccion domicilio: Calle 778 # 57 - 103, Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla Teléfo {605) 3112430

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION DE DISTRIBUCION OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacion CALLE 1 NO. 15- 58 LA CURVA del municipio de MARIA LA BAJA - Bolivar Tension (kV) Capacidad uvg@

Zona: Urbaml:l Rural - Aislada del SIN I:' Servicio Residencial l:] c«nml- Industrial D

Uso &neﬁl- Exclusivo E Alumbrado Publico D Usa Final -

Tipo Config:  Monofasica |:| Trifasica - Longitud Linea (km) 0,150 Tipo y calibres de conductores 3xN"2 XLPE AL
| Material estructuras concreto N* de Estructuras o apoyo 1 Afo de terminacién
'C IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Disefiador Ing, EFRAIM GUERRA MALO Mat. Pral. No. BL205-45418
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof, No. N/A
Constructor Ing, BELISARIO JIMENEZ MARRUGO Mat. Prof. No. BL205-45828
[0 ASPECTOS EVALUADOS
ITEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE INO CUMPLE
1 Planos, Diag S| X —
2 Disefio Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico S| X =
3 Especificaciones Tecnicas, Memorias de Calculo S1 X -
& Matriculas Profesionales de personas calificadas H] X =
5 Campos Valores de campo electromagnetico NO = -
3 Distancias msunmi de seguridad HI X -
T & a todos los di ivos de control y proteccion H] X —
8 Funci iento del corte automatico de alimentacion NO = sy
[l Protecciones on de H] X —
10 Seleccian de dispositivos de proteccion contra sabrecorrientes H] i —
11 Sele«lén de dispositivos de proteccion contra sobretensiones NO = =
12 B S luacion de nivel de riesgo S| X —
3 el i 1on de Ia proteccion NO = =
4 Conti de los conductores de Lierra y conexiones equipotenciales £ X -
15 Corrientes en el sistema de puesta a tierra NO = -
16 Sistemas de puesta a tierra e paesta a tarrs ) — —
17 de contacto y de paso NO — —
18 Identificacion de circuitos sl X -
19 Sefializacion Identilicacion de canalizaciones El X -
20 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefiales de Seguridad NO — —
21 A ia del Proyecto E] X -
2 Documentacion Final Plano(s) de lo construido H X —
FE) Certificaciones de productos Si X —
24 Apoyos y Estructuras NO — =
25 Camaras y canalizaciones adecuadas NO - —
26 Dispositivos de y mando NO — —
7 E;zmcion de las conexiones S X =
28 Ensayas funcionales NO = =
29 Otros Herrajes NO — —
30 Materiales acordes con las condici b [ Si X -
31 Proteccién contra corrosion NO - -
32 Resistencia de NO — —
33 Sujecion mecanica de de la i S X =
34 [Ventilacién de equipos NO - -
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Esta inspeccién comprendid fa revision de las instalaciones eléctricas de distribucion de Media Tension derea y subterrinea desde el punto de conexion hasta primario de tranformador Tipo Poste de 112,5 kVA a 13200/208/127 voitios
con MARCA MAGNETRON SERIE Nu 472070 tal como se indica en los planos de memaria de ciluclo, del proyecto MUSEC MAMPUJAN ubicado en la direccion indicada. Cualquier alas posterior a la
fecha de on serd del p o de la y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de Inspeccion: 15/05/2023.
Acompafiamiento de inspeccion N Delegado del constructor con su matricula NA . " -
realizado por el constructor profesional NIA Amgliacion
Fecha de Las *n e5te Proyecto se
A M oE i f
Propietario ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIA LA BAJA C.C./NIT del Propistario 800954688 15/05/2033 " phe p 3
F. RELACION DE ANEXOS
No. De la declaracion del constructor | PP- 002 I Planos, disefio y da cilculo, carta de (st aplica] y certificados de producto asociedos a la declaracion del constructor descrits,
G. RESULTADO DE LA INSPECCION i
RESULTADO: APROBADA - NO APROBADA D '
Nombre director técnico Organismo de Inspeccion: Gustavo Therdn Herazo Mat. Prof. AT205-51697 Firma y Sello
—————
Nombre y Apellidos del Inspector: Brallan Navas Urrego Mat. Prof. AT205-108822 'p
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