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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION ¥ VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE RETIE

‘A IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION
Lugar y fecha de expedicién: Barranquilla, 20 de Abril de 2023 Dictamen No. [ ASIK-RET-3196-003 |
Nombre Orga de i ASIKS.AS. BIC lucion de ditacién: 15-0IN-022
i
Nit. Organismo de Inspeccion: 900.822.791-1
Direccién domicilic: Calle 778 # 57 - 103 Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla Teléfono: (605) 3112430
. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION DE DISTRIBUCION OBJETO DEL DICTAMEN
Localizacion €L 2 No. CR 1-42 Vereda Covefiita, Monteria - Cordoba Tensién (kV)| 0,24
e T B
Uso 'E ] lusi - Alumbrado Miko‘j Uso Finll-
Tipo Config:  Monofisica - TrlHﬂnD Longitud Linea (km) 0,02 Tipo y calibres de conductores SUBTERRANEO 2 X 4/0 AL SERIE 8000
Material estructuras CONCRETO N* de Estructuras o apoyo 2 Afo de l!mlimdﬁn
_IDENTIFICACIGN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIGN
Disefiador Ing. LUIS FELIPE HENAO SILVA Mat. Prof. No. CN205-47271
Interventor {si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Constructor Ing. LUIS FELIPE HENAO SILVA Mat. Prof. No. CN205-47271
D. ASPECTOS EVALUADOS
TEm REQUISITO ESENCIAL ! ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y H] x —
Disefio Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico ] x —
Especilicaciones Técnicas, Memorias de Calculo Si X —
Matriculas Tes de personas calificadas Bl X =
Campos Valores de campo el é NO = =
5 Distancias Distancias de seguridad g X =
7 Accesibilidad a todos los dispositivos de control y proteccion Hi X —_
8 i del corte automatico de ali 10 H] X -
9 Protecciones Seleccion de conductores H] X -
10 Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobrecorrientes Si X =
11 [Seleccian de disposilivos de proteccion conira sob S x =
12 luacion de nivel de riesgo SI X -
13 i ki implementacion ge Ia protecaen NG = =
14 Continuidad de los de tierra y al Si X —
15 Corrientes en el sistema de puesta a tierra NO —
16 Ssumns de pussiaz Bara Resistencia de puesta a tierra H X -
17 i de contacto y de paso NO — ==
18 Identificacion de circuitos H X
19 Sefalizacion !lnu'ﬁndén de i H] X —
2 Diagramas, Esquemas, Avisos y Sefales de Segl dad Hi X —
2 Memoria del Proyecto 51 X —
z Documentacién Final iﬁinnls] de lo construido H] X —
Certificaciones de productos H] X —
24 Apoyos y Estructuras H] X —
25 Camaras y lizacis di d. H] X =
26 Dispositivos de seccionamiento y mando H] X —
7 Ejecucin de las conexiones 51 X -
28 Ensayos fi [ H] X =
29 Otros. Herrajes NO — -
30 Materiales acordes con las condiciones ambientales M X —
31 i6n contra corrosion H] X —
32 de SI X —
33 Sujecian mecanica de elementos ge la instalacié 51 X —
EY) Ventilacion de equipos NO — e
£. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES
Se inspecciono una red de distribucion Subterranea baja tensidn fa 0,24 Kven2 pi los calbre 4/0 al io serie 8000 con longitud de 20 metros, en 2 cajas d binete de para
medidores hasta totalizador de 2x350A y sistema de puesta a tierra. Nota: Cualquier maodificacion a ias electricas p jor a la fecha de ion sera dad del propietario de la no del
inspector y que este debe realizar las modificaciones de acuerdo al RETIE vigente, y no el RETIE de otro afio . Fecha de inspeccion 15 DE DICIEMBRE DE 2022 .La i corresponde a una nueva. letario @
JUAN VICENTE VARGAS BUELVAS
T, ‘matricals NA - acion
NO l Debigeitr ol b R Esta corrasponds & Remodelacién Ampl
Fucha de medidas N este proyecto se encusntran
Propletaric JUAN VICENTE VARGAS BUELVAS C.C./NIT del Propietario 10.772.640 lwlmn:z Pt SiLosed
F. RELACION DE ANEXOS
No. Du la declaracién del constructor l 04 I m,hhrmmmm,umb_h%lﬂlph]yudhﬁ&pﬂﬂipﬁhuhbﬁmﬁmbwh.
G. RESULTADO DE LA INSPECCION
—
— — s ] ?
director técnico Org: 4 o Ing. Gustavo Therdn H. Mat. Prof. AT205.51697 Firma y Sello . -.)..‘-
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Daniel Corrales Paternina Mat. Prof. CN 205 - 42904 Firma :Z
DICTAMEN DE INSPECCION PARA DISTRIBUCION

(S (805) 31 2430 (&) 300 516 1066 - 301759 5044 ] comercial@asik.com.co

(J Calle 77B # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia

@Hwww.asik.com.co




