NIT. 800822791 - 1

ASIK

INSPECCION Y CERTIFICACIONES

ISO/IEC 17020:2012
15-0IN-022

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIC DE MINAS Y ENERGIA
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL RETIE

‘A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCION

Lugar y Fecha de expedicion: Barranquilla, 24 de mayo de 2023

Nombre Org de i6 ASIK 5.A.5. BIC

Nit. Org: de ion: 900.822.791-1

Direccién domicilio: Calle 778 # 57 - 103 Oficina 302 Torre 1 Edificio Green Towers, Barranquilla

Dictamen No. ASIK-RET-3310-001 ]
Resolucién de Acreditacion: 15-0IN-022
Teléfono: (605)-3112430

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE USO FINAL OBJIETO DEL DICTAMEN

Localizacion:  Municipi Bar 1 Direccion  Calle 87 # 47 - 164, Local Escenarium. Barrio o Sector N/A
Tipo de Servicio: wallw[:] Residencial :] Comercial - Industrial : Especial - Tipo. N/A
Cap. Instalada (KVA 0 kW) 23,6 kW Tensién (V) | 0,240 /0,120 TR 0 N Ao de terminacié 2023
C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION
Disefiador Ing. Victor Vega Medina Mat. Prof. No. AT205-07711
Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A
Responsable construccién Ing. Rafael Jamis Labastidas Mat. Prof. No. CN205-3996
D. ASPECTOS EVALUADOS
iTEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y Esguemas® Sl X —
2 DiseR Andlisis de Riesgo de Onigen Eléctrico® Si X —
3 Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo® E] X —
a Matriculas Profesionales de personas calificadas Si X =
5 Campas Valores de campos eleciromagnéticos NO = —
3 Distancias Distancias de seguridad 0] X —
7 luminacios lluminacion que requiere dictamen de RETILAP NO — -—
8 Ac ilidad a todos los disposi de p on® 51 x _
9 F iento del corte atico de 4 H] X —
10 Protecciones Seleccion de conductores® sl X -
11 Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobrecorrientes® Sl X -
12 Seleccion de dispositivos de pi ) contra sob i NO — -—
13 A Evaluacion de nivel de riesgo” = 5] X =
1% Proteccion contra rayos —— deta pr - NG = —
15 Coentinuidad de los conductores de tierra y conexiones £l X —
16 Sistema de puesta a tierra Corrientes en el sistema de puesta a tierra® NO — -
17 [Resistencia de puesta a tieria* [ Medida[0]: | 7,01 Si X -
18 Identificacidn de Tableros y Circuitos® St X -
19 ik identificacién de canalizaciones® si X =
20 Emt#ﬁracibn de conductores de fases, neutro y tierra® 51 X —
21 Diagramas, Esquemas, Avisos y Seflales Si X P
22 Memaria del Proyecto L X —
23 Documentacion Final Plano(s) de lo construido sl X —_
24 Certificaciones de productns® H] X —
25 Bomba contra incendios NO = —
26 Ci ibil térmica de equipos y Inateriales 0] X =
27 Ejecucion de |as conexiones® St X =
28 Ensayos funcionales® Si X -
29 Materiales acordes con las condiciones ambientales® st X -
30 - Proteccion contra arcos internos NO = o=
31 Proteccion contra electrocucion por contacto directo® ] X =
32 Proteccion contra electrocucion por contacto indirecto® sl X =
33 R cia de aisl; 51 X -
34 de emergencia NO — -
35 Sujecion mecanica de elementos de la instalacion Sl X -
36 Ventilacion de equipos sl X =
Nota: * ltems a verificar en laci de day <
E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES -
Esta inspeccion comprendid la revision de las instalaciones eléctricas del proyecto Acometida Equipos de Bronceado Local Beatriz Daza Reatiga, ubicado en |a direccion indicada. El alcance de la inspeccion comprende
desde tablero general hasta bornes de alimentacidn de dos camaras de bronceo. Incluye, tablero general, p parciales, al dor para camara SUNRISE 480 en conductor calibre 1 x6 AWG Cu x Fase (2F) +
8 AWG Cu (T) y alimentador para cimara ERGOLINE AFINITY 600-5 en conductor calibre 1x 8 AWG Cu x Fase (2F) + 8 AWG Cu [T]. Cualquier modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de inspeccion
sefd resp bilidad del propietario de la lacién y deberd ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de inspeccion: 19/05/2023.
Acompafamiento de inspeccién del consu N/A | -
realizado por l constructor Ne matricula profesional N/A | i ot Aplacitn
Fecha de Las medidas tomadas en este proyecto se encuentran
1433.188 T 8.0
Propietario BEATRIZ DAZA REATIGA C.C./NIT del Propietario ’ 22.433.1 l 15/05/2033 il P A
F. RELACION DE ANEXOS
No. De dictamen de Transformacion | N/A | M. beta deciaracion del & Planes, disefo y memorias de calculo, carta de delegacion (si aplica) y certificados de producto asociados s la
No. De dictamen de Distribucion | N/A | constructor declaracion del constructor descrita.
G. RESULTADO DE LA INSPECCION 1
—
RESULTADO: APROBADA NO APROBADA
ol
Nombre Director Organismo de Inspeccién: ing. Gustava Therdn H. Mat. Prof.  AT205-51697 Firma y Sell 2O .
N
Nombre y Apellidos del Inspector: Ing. Lorena Rada Castilla Mat. Prof.  AT205-06651 Firma —cig/]
-1y o2 - L8

DICTAMEN DE INSPECCION PARA USO FINAL

F-C-0a-01 V2

H)www.asik.com.co

(605) 311 2430 (8l 300 516 1066 - 301759 5044 ) comercial@asik.com.co
] calle 778 # 57 - 103 Torre 1 Oficina 302 Edificio Green Towers, Barranquilla - Colombia




