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DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE RETIE

A. IDENTIFICACION DEL ORGANISMO DE INSPECCI

ON

Lugar y fecha de expedicion:

Barranquilla, 07 de febrero de 2024

Nombre O1

Dictamen No.

ASIK-RET-4009-004

Direccion domicilio:

de ASIKS.AS. BIC de A 15-0IN-022
Nit. Organismo de Inspeccion: 900.822.791-1
Carrera 598 # 79 - 100 Local 2 Piso 2, Barranquilla - Atlantico Teléfono: (605)-3868961

B. IDENTIFICACION DE LA INSTALACION DE DISTRIBUCION OBJETO DEL DICTAMEN

Localizacién

Carrera 45 # 7 - 71, Arrocera del Litoral, Barranquilla, Atlantico Tension (kV)

Capacidad kVA

Zona: Urbana - RuralD Aislada del SIN D Servicio R!Sideﬂ!iﬂ:I Comerciali: Industrial

Uso GeneralD Excluswn‘:l Alumbrado Publicol:l Uso Fmal-

Tipo Config:  Monofasica E:I Tri(éslca- Longitud Linea (km) 0,015 Tipo y calibres de conductores THHN - 8 AWG - Cu

Material estructuras N/A N* de Estructuras o apoyo N/A Afio de terminacion

C. IDENTIFICACION DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACION

Disefador Ing. Enrique Pérez De Las Salas Mat. Prof. No. AT205-5002

Interventor (si lo hay) N/A Mat. Prof. No. N/A

Constructor Ing. Enrique Pérez De Las Salas Mat. Prof. No. AT205-5002

D. ASPECTOS EVALUADOS

TEM REQUISITO ESENCIAL ASPECTO A EVALUAR APLICA CUMPLE NO CUMPLE
1 Planos, Diagramas y SI X —
2 Disefio Analisis de Riesgo de Origen Eléctrico SI X -
3 E: i i Tecnicas, ias de Calculo SI X —
4 Matriculas Profesionales de personas calificadas SI X -
S Campos Valores de campo electromagnético NO — —
6 Distancias Distancias de seguridad Sl X —
7 Accesibilidad a todos los dispositivos de control y proteccion SI X -
8 Funci i del corte ico de i6 Sl X -
9 Protecciones Seleccion de conductores SI X -
10 Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobrecorrientes SI X —
11 Seleccion de dispositivos de proteccion contra sobretensiones NO - -
12 5 Evaluacion de nivel de riesgo sl X =
Proteccion contra rayos -

13 de la proteccion NO — —
14 C dad de los d de tierra y | Sl X —
15 Sstemasiie puesiaafitrma Corfi:nte.s en el sistema de puesta a tierra NO - -
16 Resistencia de puesta a tierra SI X -
17 Tensiones de contacto y de paso NO - -
18 de circuitos H X p=e
19 Sedalizacion Identificacion de canalizaciones NO - —
20 Diagramas, Esquemas, Avisos y Senales de Seguridad H X -—
21 Memoria del Proyecto S| X -
22 Documentacidn Final Plano(s) de lo construido S| X —
23 Certificaciones de productos Sl X -
24 Apoyos y Estructuras NO — ——
25 Camaras y canalizaciones adecuadas Si X ——
26 Dispositivos de seccionamiento y mando Sl X -
27 Ejecucion de las conexiones SI X -
28 Ensayos funcionales NO — -
29 Otros Herrajes NO - —
30 Materiales acordes con las condiciones ambientales SI X Fe)
31 Proteccion contra corrosion sl X -
32 i de ai i Sl X -
33 Sujecion de de la instal S| X -
34 Ventilacion de equipos SI X —

£. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta inspeccion comprendid 1a revision de las instalaciones eléctricas del proyecto Bodega Farid Cure, ubicado en I3 direccion indicada. I
bornes de entrada de TD. Incluye 7 (siete) metros de alimentador en conductor 8 AWG Cu (3F) + 8 AWG Cu (T), transformador Baja-Baja de 20 kVA y

alcance de la inspeccion comprende desde conexion a bornes de salida de proteccin en TG a 440 voltios hasta conexion a
8 (ocho) metros de alimentador en conductor 8 AWG Cu (2F) + 8 AWG Cu (N) + 8 AWG Cu (T). Cualquier

modificacién a las instalaciones eléctricas posterior a la fecha de sers del propietario de la instalacién y debera ejecutarse de acuerdo al RETIE vigente. Fecha de inspeccién: 21/11/2023.
eul N/A
Acompanamienta de inspeccion o del con su / e . s
realizado por el constructor profesional N/A
Propietario FARID CURE Y COMPARIA S.AS. C.C./NIT del Prapietario [ 890115374-3 Fechuds 21/11/2033| Lasmesbins tomécs oh

encuentran consignadas en el formato F-01-08-01

este proyecto se

F. RELACION DE ANEXOS

No. De la declaracion del constructor

20240131-005

l Planos, disefio y memorias de calculo, carta de delegacion (si aplica) y certificados de producto

G. RESULTADO DE LA INSPECCION

RESULTADO:

Nombre y Apellidos del Inspector:

€6

Nombre director técnico Organismo de Inspeccion:

APROBADA -

Ing. Gustavo Theran Mat. Prof.

Ing. Lorena Rada Castilla Mat. Prof.

AT205-06651

AT205-51697

: Y \
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